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 Разработать регулируемый электропривод механизма ротора, удовле-
творяющий следующим техническим характеристикам. 
 1.Электропривод нереверсивный с двухзонным регулированием скоро-
сти. 
 2.Номинальная скорость вращения ротора nрн= 70 об/мин. 
 3.Максимальная скорость вращения ротора nрмакс= 200 об/мин. 
 4.Передаточное отношение механизма ротора iрот= 6,64. 
 5.Диапазон регулирования скорости не менее 10. 
 6.Регулирование скорости безступенчатое. 
 7.Электропривод должен обеспечивать ограничение максимального мо-
мента ротора в соответствии с заданной зависимостью Мрмакс( р). 
 8.Погрешность поддержания скорости привода при изменении 
нагрузки не более 10% на номинальной скорости привода. 
 9.Время пуска привода до максимальной скорости должно быть регу-
лируемое и составлять не менее 4 с. 
 10.Режим работы привода длительный, нагрузка переменная, характер 
нагрузки реактивный. 
 11.Электропривод должен быть обеспечен соответствующими защи-
тами и блокировками. 
















Выпускная квалификационная работа содержит 118с, 38 рисунков, 13 
таблиц, 16 используемых источников и 1 приложение. 
Объектом исследования является электропривод ротора буровой уста-
новки БУ 2900/200 ЭПК-БМ, предназначенный для вращения обсадных труб 
и колон. 
Цель работы - разработка и исследование двухзонного электропривода 
(ЭП) ротора буровой установки БУ 2900/200 ЭПК-БМ. 
        В работе выбраны элементы силовой цепи, определены оптимальные па-
раметры настройки регуляторов системы, рассчитаны статические и динами-
ческие характеристики, определены качественные показатели. 
          В результате исследования установлено, что разработанная система со-
ответствует технологическим и техническим требованиям. 
В экономической части выпускной квалификационной работы выпол-
нено технико-экономическое обоснование выбора системы, приведен расчет 
затрат на проектирование и проведение пусконаладочных работ электропри-
вода ротора буровой установки, а также этапы их проведения. 
В работе также рассмотрены вопросы безопасности и экологичности, 
электробезопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности 
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Бурение - это основа развития нефтяной промышленности, представ-
ляет собой строительное производство, в котором находят отражение общие 
вопросы направления технического прогресса: замена ручного труда машин-
ным; специализация средств производства, т.е. повышение технологических 
параметров — скорости, мощности, грузоподъемности и т.д.; внедрение си-
стем и средств автоматизации и др. 
Создание новых буровых машин - сложная задача прежде всего вслед-
ствие специфических условий работы этих машин, к которым относят: спо-
собы бурения (вращательный, ударный, комбинированный и др.), необходи-
мость разрушения горных пород крайне разнообразных по своим физико-ме-
ханическим свойствам; высокую абразивность отдельных разрушаемых по-
род; необходимость бурения не только вертикальных, но и горизонтальных и 
наклонных скважин; работу в запыленной, влажной и загазованной среде. 
Поэтому процесс проектирования современных буровых машин и обо-
рудования - комплексная задача, при решении которой необходимо учиты-
вать экономические, социальные, технические, эксплуатационные, техноло-
гические и специальные требования, предъявляемые к создаваемой технике 
[1]. 
Непременным условием выполнения экономических требований явля-
ется обеспечение минимальных расходов, связанных с процессом создания 
новой буровой техники и изготовлением ее в заводских условиях. 
Следовательно, производительность машины, обеспечиваемая ею про-
изводительность труда обслуживающего персонала и себестоимость получае-
мой продукции являются важнейшими экономическими показателями. 
Основными видами привода буровых установок до недавнего времени 
считались: электрический (машины переменного тока), дизель-электрический 
и дизельный. На смену им создаются электропривода на постоянном токе с 
использованием тиристорных преобразователей, что позволяет унифициро-
вать все основные узлы бурового оборудования, независимо от автономности 
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привода. 
Но несмотря на значительные достижения в области создания высоко-
эффективного оборудования, в настоящее время существуют значительные 
недостатки, ухудшающие технико-экономические показатели бурения и осо-
бенно глубокого: 
-   парк буровых установок укомплектован более чем наполовину морально 
устаревшими конструкциями; 
-   имеет место значительное утяжеление и удорожание бурового оборудова-
ния; 
-   не выпускаются серийно необходимые буровикам установки, что приводит 
к нецелесообразному использованию установок других классов (более тяже-
лых) и повышает стоимость бурения; 
-   большинство буровых установок выпускается в неполной комплектности 
(без вышек, оснований и других комплектующих устройств), что в значи-
тельной мере снижает эффективность использования оборудования; 
-   монтажеспособность и транспортабельность установок остается на невы-
соком уровне, отсутствуют эффективные средства для транспортировки обо-
рудования. 
Задачей данной работы является разработка и исследование двухзон-
ного электропривода (ЭП) буровогоротора БУ 2900/200 ЭПК-БМ. 
В качестве основного метода исследования принято имитационное мо-
















ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА индуктвось ОБЪЕКТА коэфицент
АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
1.1 Буровая вкладыш установка БУ-2900/200 ЭПК БМ 
 
Процесс бурения состоит из последовательности следующих основных 
операций: 
-спуска долота в скважину; 
- разрушение породы на забое; 
- очистка забоя от выбуренной породы и выноса ее по стволу скважины на 
поверхность; 
- подъема долота после его отработки; 
- спуска обсадных труб и ряда других работ. 
Буровая установка – это комплекс буровых машин, механизмов и обору-
дования, смонтированный на точке бурения и обеспечивающий с помощью 
бурового инструмента самостоятельное выполнение технологических опера-
ций по строительству скважин (см. рисунок 1). 
Современные буровые установки включают следующие составные части: 
- буровое оборудование (талевый механизм, насосы, буровая лебедка, 
вертлюг, ротор, силовой привод и т.д.); 
- буровые сооружения (вышка, основания, сборно-расборные каркасно-
панельные укрытия, приемные мостки и стеллажи); 
- оборудование для механизации трудоемких работ (регулятор подачи 
долота, механизмы для автоматизации спускоподъемных операций, пневмати-
ческий клиновой захват для труб, автоматический буровой ключ, вспомога-
тельная лебедка, пневмораскрепитель, краны для ремонтных работ, пульт кон-





- двмакс оборудование помщ для приготовления, очистки и таблиц регенерации бурового рас-
твора (фланцем блок сопртивлен приготовления, вибросита варинт, песко- и илоотделители, номиалье подпорные буровй
насосы, емкости для тока химических реагентов, воды и коэфицент бурового скортью раствора); 
- манифольд линей (нагнетательная линия в выбираем лочном отншеи исполнении, дроссельно-
запорные постянм устройства, буровой рукав); 
- чтобы устройства талевому для обогрева блоков номиалье буровой установки (фрасч тепло чтобы - генера-
торы, отопительные индуктвось радиаторы и коммуникации для развода максильный теплоносителя оптимзац). 
   Исходя из условий  моент технологии бурения макс кважин рисунок, установки подразде-
ляются на описываетя классы. За основу классификации рисунок принята обмтки грузоподъемность на 
крюке условие, которая служит рота критерием конструивй использованием той или другой двигателя буровой 
установки для бурения разведочнг конкретных этом скважин в зависимости моент от их глубины и 
конструкции. 
Рисунок струкная 1.- Буровая установка 
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времни Буровая контур установка БУ-2900/200 ЭПК БМ целью предназначена для бурения 
нефтяных и токм газовых однфазй скважин глубиной макс 2900 метров с приводт грузоподъемностью дальнейшм на 
крюке до 200 тонн. 
 
1.2 ависмоть Описание технологического процесса 
 
Бурение скважины является сложным производственным процессом, 
состоящим из отдельных операций, основными из которых являются спуско-
подъемные и углубление скважины. 
          Спускоподъемные операции включают спуск бурильных труб с поро-
доразрушающим инструментом (бурильной колонной) до забоя скважины и 
их подъем с отработанным породоразрушающим инструментом на поверх-
ность. 
          Для производства спускоподъемных операций буровая вышка имеет та-
левую оснастку, состоящую из кронблока и талевого блока, на которые намо-
тан талевый канат. К талевому блоку крепится крюк, к которому могут быть 
прикреплены инструменты для спуска и подъема. Один конец талевого ка-
ната крепится к якорю, другой к лебедке.  
         Спуск бурильной колонны производится в следующем порядке. Соби-
рают компоновку низа колонны (КНБК), состоящую из долота, колибровоч-
ных расширителей, центраторов и утяжеленных бурильных труб, соединен-
ных между собой с помощью переводников. Производят спуск КНБК в сква-
жину. Верхнюю часть закрепляют в роторе клиньями. Отцепляют элеватор и 
поднимают его до уровня верхней части свечи (несколько бурильных труб, 
число которых зависит от высоты буровой вышки, соеденены муфтами в 
свечи). Свечи соединяют между собой замками. В элеватор заводят верхний 
конец свечи, элеватор закрывают и приподнимают всю свечу, чтобы устано-
вить ее в верхнюю часть опущенной в скважину бурильной колонны. Произ-
водят навинчивание свечи, после чего ее приподнимают, освобождая от кли-
ньев, и производят спуск. Затем в бурильную колонну включают еще одну 
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бурильную трубу, производят спуск колонны с таким расчетом, чтобы долото 
на 1,5-2 м не дошло до забоя и подсоединяют ведущую бурильную трубу, 
имеющую четырехгранную, шестигранную или фигурную форму для крепле-
ния ее в роторе. 
         На этом операции по спуску заканчиваются и приступают к углублению 
скважины. 
         Непосредственно углубление скважины связано с разрушением породы 
на забое и транспортировкой разрушенной породы (шлама) от забоя на по-
верхность.  
        Транспортировка разрушенной породы на поверхность осуществляется с 
помощью бурового раствора подаваемого от насосов через их обвязку,  
гибкий буровой шлаг и вертлюг, ведущую трубу, бурильные трубы к долоту. 
Из долота через отверстия для промывки буровой раствор поступает к забою 
и вместе с буровым шламом поднимается на поверхность по кольцевому за-
зору между стенками скважины и бурильными трубами. На поверхности бу-
ровой раствор подвергается очистке от частиц выбуренной породы и по си-
стеме желобов направляется в приемную емкость буровых насосов. После 
этого цикл его движения продолжается. 
 
1.3 Буровой току ротор 
 
В буровых установках для этог ксплуатационного расчет и глубокого разведочного коэфицент буре-
ния используются затр буровые сотвеую роторы, неподвижно рисунок станавливаемые над устьем 
скважины. 
дальнейшм Буровой командпрт ротор, сокращенно максильной называемый ротором или оптимзаця вращателем коэфиценты, предназна-
чен для выполнения цепи следующих операций: 
- вращения иследованй поступательно двигателя движущейся бурильной входнй колонны в процессе 
расчетны проходки перн скважины роторным номиалье способом; 
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- восприятия реактивного ртмакс рутящего рисунок момента и обеспечения времни продольной по-
дачи макс бурильной равном колонны при использовании индуктвось забойных двигателей; 
- удержания собтвеным урильной скорти или обсадной колонны зажим труб над устьем спука кважины командпрт при 
наращивании и спускоподъемных выбираем операциях; 
- проворачивании инструмента при парметы ловильных диапзоне работах и других постяна осложнениях, 
встречающихся в рисунок процессах двигателя бурения и крепления разушеной скважины. 
По конструктивной схеме электропивда оторы моент напоминают конический устройва редуктор, ведомый 
вал моент которого расчитны выполнен в виде хема вертикального полого цилиндра. разведочнг Типовая отншеи кон-
струкция ротора исполнея приведена на рисунке 2  и опредлятс остоит режим из станины 9 и   стола 2, 
рисунка приводимого во вращение от быстроходного получены вала выбор 7 при помощи конических контур
шестерни 10 и колеса 6. иследованй Межосевой подаются угол передачи электропивда составляет 90 . Стол 2 ро-
тора котрг представляет полюсв собой полую оптимзаця стальную отливку с номиаль аружным погрешнсть диском, при-
крывающим узел вертикальную расточку станины. В ослабени верхней выбор части он имеет налдке квад-
ратное углубление для требованиям азъёмного оснвыми вкладыша (втулки) 4. В регулято свою очередь, вкла-
дыши управления меют оптимзаця квадратное углубление отпиельны для зажима 5, переходящее в модульный конус рисунке. При 
бурении во вкладыши части вставляются квадратные либо этог роликовые увеличню зажимы 
ведущей оснвй трубы, а при спускоподъёмных электропивда перациях скортью - клинья, удерживающие 
зтвн колонну трубы над ротором.  
колны Стол работе ротора с напресованным должн коническим колесом использванем устанавливается полюсв в верти-
кальной расточке расчет танины на основной 3 и вспомогательной 12 расчет опорах электропивда. 
В качестве опор обратнй используются упорно-радиальные иследованй подшипники будем. Натяг 
подшипника спука основной опоры создаётся сопртивлен обственным удерживающ весом стола сопртивленм ротора, а 
осевое его отключаеся положение рота регулируется стальными чтобы прокладками 13, установлен-
ными под нижним однфазй кольцом работх основной опоры учетом. Осевой натяг входе спомогательного харктеис
подшипника регулируется электропивда рокладками, которые устанавливаются максильной ежду удержания
нижним торцом сглаживющм стола ротора и контур фланцем радильные 11, соединяемыми болтами. 
замкнутой Подшипники и стол ротора трехфазня вращаются const при роторном бурении рисунок и остаются не-
подвижными при полученым спускоподъёмных рисунок операциях и бурении замкнутой абойными двигате-
лями, если не погрешнсть учитывать выбор их вращение при периодическом иследованя проворачивании бу-




















Рисунок 2  - Буровой рисунка отор таким
Быстроходный вал с конической учетом шестерней, закреплённой замкнутой шпонкой механиз, монтиру-
ется в стакане 8 и в пермных собранном виде устанавливается в возбуждения горизонтальную рисунок рас-
точку станины струкная. На наружном конце эквиалентя быстроходного собтвеным вала установлена схема цепная 
звёздочка 15. При бурении опредлятс забойными скорти двигателями стол двигателя ротора стопорится 
максильня фиксатором темп, который входит в опредлятс адиальные пазы 14 диска настройк тола скорти ротора. Для 
безопасности хема и удобства обслуживания двигателя ротор равном закрывается крышкой 1. 
 диапзоне Наиболее ответственными и быстроизнашсредн ивающимися рисунок деталями ротора рисунок
являются опоры и рисунок оническая ведущю зубчатая передача, коэфицентм поэтому они работают в мас-
ляной этом ванне отрицаельнй. 
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        Привод ротора командпрт в большинстве конструкций значеий отечественных нескольих и зарубежных 
буровых шестиграную становок осуществляется от силовой отрицаельнй установки сопртивлен через лебедку ситема. Ис-
пользование лебедки в ограниче качестве максильной передаточного звена в максильня процессе углубления 
скважины струкная имеет электропивда ряд недостатков, особенно буровй при использовании  роторного 
щения способа расчитны бурения глубоких рисунок кважин. К таким недостаткам оптимзац тносятся модульный большой 
износ двигателя звеньев лебедки, оптимзац злишний условие шум от цепных передач, решив злишний расход 
энергии за работу счет выбор применения большого углбени числа передающих вертикальную звеньев макс. 
Чтобы освободить сотвеу лебедку от функции передаточного узел механизма ависмоть и не 
связыватьработу цепи лебедки и ротора, в достигаея нашем приведна случае используется пармет отор с ин-




























2. ВЫБОР И РАСЧЕТ двмакс ПАРАМЕТРОВ значеи ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОГО 
значеи КАНАЛА ЭЛЕКТРОПРИВОДА РОТОРА 
 
2.1 Эпомщ лектропривод постянй ротора как объект индуктвое управления 
 
 Кинематическая точки схема работу привода ротора струкная достаточно проста и представляет 
рота собой максильня (см. рисунок 3) последовательно устройва включенные две цепные тирсоный передачи значительо с 
передаточными отношениями iпредваитльно цеп1=1 ,iцеп2=1,84 и разведочнг коническую бурильню зубчатую 
передачу потка с передаточным отношением iзубравном =3,64 ведущю. Общее передаточное требумю отноше













Рисунок 3- исполнея Кинематическая тормжения схема привода ведущю ротора 
 Основной характеристикой макс ротора достигаея является зависимость собтвеным допустимого мо-
мента на получены валу опредлятс ротора от скорости потка вращения. Зависимость Мрдоп( р) 
приопераци ведена оптимзаця на рисунке  4. 
 В диапазоне коэфиценты скоростей ротора от 0 до индуктвось оминальной оснвйnрн момент на валу 
струкная отора должен поддерживаться азной постоянным рисунок и равным минимальному работ значе-
нию стопорного моент омента тока Мр ст мин. При дальнейшем увеличении фрасч корости вра-
щения ротора схем допустимый кнб момент на его валу двмакс должен уменьшиться в датчик соот котрг
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ветствии с кривой 3 на тока рисунке4.В аварийных режимах, регулято например постяна, при при-
хвате колонны стаичекой, должен обеспечиваться входная кратковременный исунок режим работы с 
ожидаемы повышенным моментом. При этом поэтму желательна щения линейная зависимость завист мо-
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расчет Рисунок 4-Зависимость допустимого чтобы момента ердаточня на валу ротора кронбла от скорости 
вращения первог отора выпрямительно
 
 Максимальная скорость рисунок вращения ротора nрмаксуглбени =200 контур об/мин.Тогда большему макси-
мальная скорость бурени вращения чтобы электродвигателя 
Nдв макс=nнашем рмакс•iрот=200•6,64=1328 цепь об/мин оптимзаця. 
 Полезный момент обслуживаня нагрузки на валу рисунок двигателя сглаживющм, соответствующий допусти-







Зависимость буровй допустимых значений обеспчния момента номиальый нагрузки на валу номиалье двигателя, с 





















достигаюя Рисунок двмакс 5-Зависимость допустимых условие значений момента нагрузки на области валу значеий
двигателя с учетом произвдят потерь от скорости оптимзаця вращения рисунок двигателя 
 
 Кривые 1 и 3 на нелийо рисунке5 соответствуют длительному макс режиму решив работы 
двигателя устройва. Характеристика 2 соответствует кривая ратковременному электропивда режиму ра-
боты в тормжения процессе“срыва” колонны при её контура прихвате интесво. Максимальная мощность рисунке
будет иметь функцией место чтобы в т.А. Поэтому желательно, тирсоный чтобы характеристика 1 соот-
ветствовала таким работе требумю двигателя с номинальным рисунок током Iдвн. 
     Максимальная опредлятс мощность этом приводного двигателя 














где 1 2 0,9рот цеп цеп зуб        
-ротнм КПД механизма привода квиалентый ротора рисунок. 
Работа электродвигателя области на характеристике 3 соответствует точке работе провека привода с 
постоянной буровй мощностью 
Рдв= Мдв.нагр•nдв=const. 
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струкная Таким харктеис образом электропривод фазы должен иметь две нагрузке оны двухзоне регулирования скоро-
сти: ртмакс ниже точки А при постоянном квадртные моменте макс двигателя и выше бурильных точки А при 
постоянном номи оменте опредлим двигателя. В первом струкная лучае регулирование скорости 
выбираем ращения активное двигателя осуществляется перн увеличением подаваемого кривые напряжения происхдт, 
во втором – ослаблениемконтура потока возбуждения. Соответствующие 













Рисунок 6 -Регулировочные хкоэфицент арактеристики таблиц электропривода 








   , 
тогда 





   Вб. 
 
2.2 Выбор и расчет решив параметров эквиалентя электродвигателя 
 
Режим фрасч аботы механизма ротора минальо длительный диапзоне, поэтому мощность промывки двигателя 
выбирается по другой максимальной квиалентый нагрузке в т.А рисунка 5 
РдвнРдругой двмакс=146,5 кВт. 
Скорость возбуждения вигателя оптимзац выбирается из условий  быть (см.рисунок 5): 
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nдвнnдв=465 регулято б/мин тока, 
nдвмакс1328 электропивда б/мин. 
 Выбираем электродвигатель электропивда ипа учитывающе ДЭ-816. 
 
Паспортные цепи параметры электродвигателя 
схема Паспортные обслуживаня параметры двигателя фрасч ДЭ-816 приведены в таблице 1. 
 
контур Таблица коничесую 1- Технические параметры возбуждения электродвигателя ДЭ-816 
приведна Наименование становия параметра Обозначение ртмакс Значение 
Номинальная скорость контура вращения сотвеую, об/мин 
Номинальное датчик напряжение, В 
Номинальная управления мощность тогда, кВт 
Ток возбуждения, А 
Номинальное регулято напряжение возбуждения, В 
Максимальная постяные корость моент вращения, об/мин лектропивд
Момент инерции ограниче якоря напряжеию, кг·м2 
Сопротивление осле бмотки якоря при 15оС,мОм 
Сопротивление номиалье дополнительных иследованй полюсов при 
15оС, мОм 
Сопротивление бурильныхобмоткивозбуждения при 15оС, 
Ом 
механиз Индуктивность харктеис обмотки двигателя, мГн 
ожидаемы Число полюсов 
Число этом витков рисунке обмотки возбуждения перн на полюс 
Номинальный ток, А 
электропивда Максимально кривая допустимый ток перегрузки 
сигнал двигателя, А – при номинальном потоке 
                -  при рисунок слабленном описываетя поле 











































Кривая намагничивания пердаточня вигателя контур ДЭ- 816 приведена на рисунке индуктвось7. 
Iв, А








Рисунок 7 - Кривая постянй амагничивания пердаточнй двигателя 
 
Расчетные коничесую параметры электродвигателя 










    рад/с. 










    Н.м. 
Сопротивлениесигнал двигателя в холодном состоянии 
0,0219 0,0166 0,0385R R Rоядв дп
      Ом. 
действующ Сопротивлени целью  двигателя в горячем использванем состоянии при темпера-
турекоэфицент перегрева цепи обмоток 70о С 
1,28 1,28 0,0385 0,04928R R
двгор дв














номиномиаль альном оптимзаця потоке возбуждения функциоалья
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  440 370 0,04928 2 8,353.50,256








      
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    с. 
 
выходнй Расчет застопренм параметров обмотки рисунка возбуждения  
Кривая струкная амагничивания подаются двигателя приведена на расчет исунке7. 
Индуктивность обмотки двигателя озбуждения возбуждения основного потока другойна графике кри-
вой коэфиценты амагничивания спол от ФДВН до ФДВ МИН                                      - на начальном 
участке сопртивлен кривой намагничивания (максимальное соединтльых значение двухконтрая) 
0,1025 0,037









       
 
 Гн; 
- в точке номинального сотвеую режима работы (рисунках минимальное пердаточня значение) 
0,01









       

Гн; 
- усредненное поминальу значение на рабочем участке (Фмин  Фн ) 
0,0299









       

 Гн; 
двмакс Индуктивность перн потока рассеяния достигаея
0,18 0,1025









       

Гн. 
гдеб=0,18 – коэффициент учета будет рассеяния двмакс потока. 
Сопротивление двигателя обмотки возбуждения горячее 




2.3привод Механическая рисунке система привода следующих ротора 
 Расчетная ситемы хема формиует механической системы контур отора может быть парметы редставлена макс как 





Рисунок 8 - Расчетная ависмоть хема макс механической системы будем привода ротора 
На рисунке 8постянм риняты двухзоне следующие обозначения электропивда: 
Jэ- эквивалентный приведённый рота момент макс инерции привода; 
рисунок Мдвэм- электромагнитный момент помщ двигателя первой; 
Мс- приведённый момент операци сопротивления трения полюсв механизма тормжения ротора; 
Мнагр- квиалентый приведённый к валу двигателя заводят момент область нагрузки на валу напряжеию ротора; 
Структурная превышат схема рисунок одномассовой механической формиване системы (ОМС) при-

















расчетны Параметры механической системы 
зоны Момент рисунок сопротивления на валу контура двигателя: 
Мсдв=К•Фдвн•Iдвн-Мдвн=8,353•расчет 370-2984,72=105,89 скорть Н•м. 












   
 
, 
 где 0,9мех пер    
- КПД механизма ротора пуск, принято ориентировочно. 
соединтльых Момент учетом постоянных расчетня потерь в механизме ротора 
Мпос= а•Мпривод ерн обще=0,0555•3200=177,6 рисунок Н•м, 
гдеМперн=3200 Н•м – вкладыш номинальный диапзоне передаваемый момент спол механизма ротора, 
принят учитывающе ориентировочно оптимзац. 
Приведенный эквивалентный функцией момент сопротивления номиалье сухого должн трения 
Мс=Мсдв+Мпос=105,89+165,8=271,69 Н•м. 
дальнейшм Приведённый момент нагрузки на задвясь алу увеличн двигателя Мнагр  обще- переменный, макси-
мальное режимы значение рисунке его определяется приведёнными на струкная исунке 3 характеристи-
ками и зависит от расчет корости напряжеи вращения двигателя обратнй. 
Момент инерции требумю двига обратнй еля и механизма пуск ривода ротора 
Jрот=1,25•Jдв= 1,25•зтвн 16,25= режим 20,3125 кг•м2. 
Приведённый двигателя максимальный момент части нерции скорти буровой колонныдвухконтрая переменный и 
изменяется в зависимости от необхдим типа харктеис буровых труб  регулятоа в пределах от 
Jкол мин=3,8 кг•м2 доJкол макс=10,2требумо кг регулятоа•м2 
 Эквивалентный момент двигателя нерции ОМС 
Jэ=Jрот+Jкол= 20,3125+(3,810,2)=(24,130,5) кг•м2. 
 
2.4режим Выбор макс и расчет параметров парметов тиристорного преобразователя 
сотвеу двигателя регулиован
Условиями выбора выражению преобразователя являются: 
U U
двнdн
 ; I I
двнdн











 А, 3 370 1110I
двмакс
   А 
выбираем преобразователь намгичвя специального исполнения с возбуждения техническими требумо харак-
теристиками: 
- преобразователь совметнг ереверсивный; 
- трехфазная мостовая тормжения схема сигнал выпрямления; 
- сглаживающего номиаль реактора в цепи привод вигателя оснвыми нет; 
- 460U
dн
 В – номинальное выпрямленное ведущю напряжение; 
- 400I
dн
 А – номинальный выпрямленный ток: 
- 2,25 900I I
dмакс dн
   А  -напряжеи максимальный силовг выпрямленный ток в 
течение максильное времени 10 с; 
-  нач=120 ,  мин=(6 10 ) ,  возбуждения макс исунок=150 - начальный, рисунка минимальный, и 
максимальный углы кривые управления тогда преобразователя; 
- Uупмакс харктеис=10 В- максимальный сигнал рисунок правления индуктвось на входе преобразо-
вателя. 
 
 также Выбор трехфазного токоограничивающего зоны реактора дальнейши















где 0,815 1,05 370 316,63
2
I k k I
i двнфрасч i ф
        А; 
U
сф
сигнал =380 В- фазное напряжение быстроизнаш питающей замкнутог сети; 
U
кз
=5,5% индуктвось - напряжение короткого двгор замыкания номиальу реактора.  
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Предварительно монтируеся пренебрегаем активным сопротивлением возбуждения бмоток двмакс реак-
тора, тогда постяна Х Z
фрасч ф
  и необходимое значение обратнй индуктивности бурени обмотки 









     Гн. 
 
Выбираем трехфазный пермных токоограничивающий инерц реактор типа возбуждения РТСТ-400-0,101У3 
с контура паспортными рисунке данными: 
- линейное пердавмый напряжение сетиUл=410 В; 
- диапзоне оминальный схем фазный ток реактора спукIфн=410 А; 
- индуктивность настройки бмотки номиальыйреактора Lр=0,101•10-3 Гн; 










Рисунок 10  – Схема индуктвось электрическая силовой точке цепи расчетня привода ротора. 
показтели Индуктивное сопротивление обмотки сети фазы моент реактора 
3314 0.000101 31,714 10Х L
с pфрасч
        Ом. 
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Среднее коэфицент значение выпрямленной ЭДС струкная иристорного оснву преобразователя при 











где КU2= 0,428- коэффициент для таким рёхфазной регулятоа мостовой схемы тормжени. 
Активное сопротивление максильный иловой рисунках цепи преобразователя 
2 32 0.0038 0.0303 37.9 10тпR Rp Rк 











- оснву опротивление, учитывающее коммутацию поэтму вентилей двмакс; 
mв=6- число импульсов сопртивлен для трёхфазной мостовой нашем схемы насыщеи выпрямления. 
Индуктивность разведочнг силовой цепи преобразователя 
Lтп= 2•Lр= 2•номиальый 0,101 электропивд•10-3= 0,202•10-3 Гн. 









2.5 бурильной Расчет параметров якорной входная цепи коэфицент привода 





3314 0,428 4,402 10
U
сф
I Кгрмаксdгрмакс К Lс яцU

   








К ctq ctgгрмакс m mв в
 
       . 
 








  . 
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Максимальная величина струкная пульсаций тока затр двигателя нагрузке при угле управления 

















      
 
 где 















   
 
- кривая действующее рота значение первой расчетня гармоники выпрямленного макс напряжения использван при 
090   
Полученные результаты шестиграную можно считать удовлетворительными, выбираем поэтому рисунке сгла-
живающий реактор отрицаельнй в цепь двигателя не спука станавливаем контур. 




3 3 3 337,9 10 49,28 10 0,1 49,28 10 92,1 10 Ом.
R R R R
яц двгор двгор
    
           
 
Индуктивность выбуреной якорной цепи 
3 4 30,202 10 4,2 10 4,402 10L L Lяц тп дв
           Гн. 
постянм Электромагнитная работе постоянная времени время корной цепи 




    

с. 
Электромеханическая зажим постоянная описываетя времени привода тормжения
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2.6 Расчет парметы араметров кронбла тиристорного возбудителя тогда двигателя 
Для регулирования постянм корости располгетя выше номинальной интесво корости двигателя 
ослаблением процес оля пердаточнг, предусмотрен нереверсивный двухзоне управляемый тиристорный 
двмакс озбудитель спол, выполненный по однофазной упмакс остовой схеме выпрямления с 
получены улевым контурв вентилем. 
Принципиальная возбуждения электрическая схема тока иристорного минальый возбудителя дви-










номиальый Рисунок управления11-Схема тиристорного пердаточнй возбудителя. 
 
Управляемый фрасч выпрямитель забоя возбудителя выполнен по постяна днофазной мостовой 
схеме формиует выпрямления настройк с нулевым вентилем опредлятс. К однофазной сети рисунок возбудитель рисунок
подключается через силовй токоограничивающий реактор L3. 
Номинальное рисунок апряжение обратня обмотки возбуждения обмтки двигателя 
Uвн=Iвн•Rовгор= 6,5•настройк 28,86= узел 187,59 В. 
  
Требуемое бурильной апряжение однофазной сети 
Uс= 







  В. 
Для двигателя обеспечения рисунок коэффициента форсировки импульсов при восстановлении потока 
сопртивлен двигателя тольк принимаем номинальное регулято напряжение однофазной сети 
номиальый возбудителя чтобы
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Uсн= Uл= 380 В. 
















1,11 1,1 10 12,21фрасч iф i dнI К К I        А- расчетный ток, потребляемый из вращтеля сети; 
dнI = 10 А -номинальный выпрямленный ток диапзоне типового однфазй возбудителя; 
кзU = 5,5% -напряжение рисунок К.З. реактора. 
Пренебрегая струкная ктивным принцалья сопротивлением реактора Rр0 парметов пределим ин-
дуктивное сопротивление и рисунка ндуктивность макс обмотки реактора исходя









     Гн, 
где 2 2 3.14159 50 314с cf       рад/с. 
Выбираем макс типовой блок возбудителя разведочнг вигателя схемБВД исполнения «01» требумый с пара-
метрами: 
Idн= 10 А- номинальный ток; 
Uупв сельиным акс установке= 10 В- максимальное напряжение моент управления на входе возбудителя; 
 мин=30 ,  начбуровых =150 диапзоне ,  макс=180 соединтльых - углы управления сопртивленм озбудителем индуктвое. 











    В. 
сопртивлен Максимальное работх значение коэффициента сигнал усиления тиристорного максильня возбудителя муфтаи
Ктпв макс=





    
    . 
Регулировочная пуск характеристика возбудителя имеет вид (см. коэфиценты рисунок рисунок 12) 
Етпв= (1 cos )
2
Еdов
  . 




















электропивда Рисунок цепны 12 -Регулировочная характеристика устройв озбудителя 







  В/А. 
 
 
Расчет параметров сигнал цепи рисунок обмотки возбуждения обще двигателя 
Сопротивление цепи ротнм бмотки рисунок возбуждения (активным настройк сопротивлением 
цепи устройв иристорного механиз возбудителя пренебрегаем) 
Rцв = Rтогда вгор + 0,1Rовгор=28,86+0,1•изменятс 28,86= оснвым 31,746 Ом. 










    с. 











    с, 
 где Lтпв= Lфрасч= 5,45•10-3 Гн 
- индуктивность макс цепи бурильным возбудителя. 
Постоянная моент времени вихревых  токов 
 33 
0,1 0,1 1,9 0,19к вТ Т      Гн. 
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тогда Т1электропивд =2,47 поминальу с, Т2=0,032 с. 
 
2.7Определение макс области допустимой оптимзаця работы буровй электропривода ро-
тора 
работе Область работы электропривода диапзоне граничена области с одной стороны ограниче допустимым 
током сопртивлен двигателя моент и преобразователя: IЭП МАКС=2•IДВНминальый =700 А при  
ФДВ=ФДВН и IЭП МАКС=1,5•IДВН=555 А при ФДВ<ФДВН, а с происхдт ругой коэфицент стороны 
минимальным подбраны углом управления макс преобразователем входе МИН  . 
Минимальный угол максильня управления преобразователем якорной завист цепи сопртивлен при по-
ниженном напряжении макс сети 
0















принимаем мин  10  
описываетя Предельная насыщеи электромеханическая характеристика номиалье привода при мин  и потоке 
двигателя ФДВфункциоалья пределяется кривая выражением 
0
1
( ) ( cos )uc d мин дв яц
ДВН
I К Е I R
К Ф
     

. 















































































































Iдв макс(   )
Iдв макс(   )
0
1,3 - Мдв нагр(   )
2,3 - Мдв нагр(   )

1,4 - Iэп макс(   )
2,4 - Iэп макс(   ) «срыв»
 
Рисунок  13- Область харктеис допустимой струкная работы электропривода максильня ротора 
  
По табличным данным на рота исунке выполней 13 построены предельные постяна характе-
ристики электропривода датчик ротора возбуждения, ограничивающие его область предваитльно опустимой 
работы в 1 квадранте. 
 овгр Преобразователь двигателя электропривода ротора настройк нереверсивный, поэтому в 
точки нверторном оптимзаця режиме он может рисунок беспечить работу привода в 4 номиальый квадранте парметов, при 
активной нагрузке варинт на валу двигателя. коэфицент Нагрузка рисунке механизма ротора оптимзаця реактивная 
по характеру, поэтому импульсов работа струкная привода возможна влияне только в 1 квадранте. 
На электропивда исунке силовг 13 в области работы выбор электропривода нанесена предельная 
значеию характеристика ограниче 1-2-3, учитывающая показтели допустимые нагрузки двигателя механизма внезапом ротора 
(см. рисунок 2 и 3). парметы Характеристика 1-2-3 полностью расчетный асполагается темп в области 
допустимой скорти работы электропривода, что шламо гарантирует монтируеся возможность привода 
рисунок беспечить требуемые предельные режима нагрузки  исходя механизма ротора диапзоне. 
Скорость вращения вала электродвигателя:  
 36 
, 
где:  – среднее значение выпрямленной ЭДС в режиме непре-
рывного тока; 
α – угол включения тиристора, отсчитываемый от точки естественной комму-
тации; 
 –  прямое падение напряжение на тиристоре. 
 Для получения соответствующей скорости вращения вала двигателя про-
изведем ряд преобразований и получим выражение для нахождения угла 
управления в функции скорости:  
. 
 Для построение электромеханических характеристик в зоне непрерыв-
ного тока воспользуемся итоговым выражением: 
. 
 Характеристики имеют линейный характер. Однако в действительности 
в области малых нагрузок появляется зона прерывистых токов, она тем 
больше, чем больше угол α. Появление зоны прерывистого токов обусловлено 
тем, что в определенные промежутки времени мгновенное значение выпрям-
ленного напряжения преобразователя становится меньше встречно действую-
щей ЭДС двигателя, и, как следует из уравнения равновесия ЭДС становится 
отрицательной. Ток должен изменить направление на противоположное. Но 
поскольку вентили обладают односторонней проводимостью, ток становится 
равным нулю. При больших нагрузках несмотря на то, что в определенные про-
межутки времени мгновенное значение напряжения становится меньше ЭДС 
двигателя, ток не прерывается, является непрерывным. Объясняется это тем, 
что при больших нагрузках запас электромагнитной энергии в цепи выпрям-
d d яц вE I R U
с

   












     
  
 
0 cos( ( ))
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    

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ленного тока значительный. Переходу от режима непрерывного тока к преры-
вистому соответствует режим начально-непрерывного тока, являющегося гра-
ничным. Величина граничного тока зависит от угла α и параметров схемы. 
 Проведем расчет и построение характеристик в зоне прерывистых токов. 
Для этого найдем угол открывания, измеренный от начала положительной по-
луволны синусоиды фазной ЭДС: 
. 
Значение ЭДС в относительных единицах в зависимости от угла управ-
ления α в зоне прерывистых токов: 
 
где угол  = 60 град – угол проводимости тиристоров; 
угол θ – угол отставания тока в якоре от напряжения . Он обусловлен присут-
ствием в цепи якоря индуктивности Lяц. Угол θ найдем по выражению:  
. 
Значение тока в относительных единицах в зоне прерывистых токов: 
, 
Характеристики режима прерывистого тока можно построить в абсо-
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Если в приведенных выражениях задавать угол открытия тиристоров α 
(в диапазоне 0…180) и угол проводимости λ (0…60), то получим семейство 
электромеханических характеристик в зоне прерывистых токов. Электромеха-
нические характеристики системы УВ-Д построены в программе MathCad и 
представлены на рис. 7: 





















Iгр 34.5 Iн 370
 
Рисунок 14 − Электромеханические характеристики системы УВ–Д с раздель-
ным управлением 
 
Для получения граничной характеристики можно воспользоваться выра-
жениями для скорости и тока в зоне прерывистого тока, задавая угол λ = 60 




02 cos ( )
180 2














2.8ограничем Структурная сопртивлен схема силового тольк канала электропривода полученых ротора моент
 
     Структурная схема отпиельны силового канала электропривода постянм риведена индуктвось на рисунке  




































другой Рисунок15-  Структурная схема интесво илового оснвй канала электропривода расчитны. 
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3 стаичекой ОПТИМИЗАЦИЯ расчетны ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ САУ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА этом РОТОРА 
3.1 Функциональная схема напряжеи электропривода макс бурового ротора однг
 
Функциональная схема коэфицентм лектропривода отншеи ротора приведена на расчетня исунке16. 
Основные функциональные колны устройства использванем электропривода ротора номиалье: 
     МР-электродвигатель ротора; 
произвдят ТП-тиристорный обеспчния преобразователь; 
     ОВ-обмотка требумый возбуждения двигателя; 
     СК-сельсинный ограниче командоаппорат постянм; 
     САР”nдв”-система этог автоматического управления выбор скоростью время электропри-
вода; 
     САР”Iщения в”-система автоматического управления кинематчся оком кронбла возбуждения 
двигателя этог. 
Устройства САР скорости совметнг электропривода силовй рассположены в базовом обслуживаня локе ре-
гуляторов (БРБ) и режим включают иследован в себя следующие учетом функциональные узлы: 
выбор ФЧВ-фазочувствительное насыщеи выпрямительное устройство; 
получены ЗИ-задатчик интенсивности; 
     УОС- потка устройство электропивд ограничения сигнала оснвые задания скорости; 
показтели УОВ первог- узел ослабления двмакс тока возбуждения; 
     РС- регулятор датчик скорости электропивд; 
     РТЯ- регулятор расчет тока якоря; 
сигнал УОТ желатьн- узел ограничения рисунок тока якорной цепи; 
В максильня блоке собтвеным возбуждения двигателя входе (БВД) находятся оснвым ледующие безопаснти функциональные 
узлы: 
погрешнсть РТВ- регулятор тока учетом возбуждения электропивда; 
     ДТВ- датчик приведна тока возбуждения; 
токм ТПВ тока- тиристорный возбудитель насыщеи двигателя, выполненный по нереверсивной 
струкная одноф диапзоне зной мостовой ртмакс схеме выпрямления. 
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рота Датчики двигателя тока якоря ДТЯ и рисунок апяжения ДН двигателя конструктивно 



































































Рисунок 16-  Функциональная минальо схема ослабенм электропривода ротора. 
 
ртмакс Электропривод бурового ротора отншеи выполнен контур по системе ТП-Д коэфицент постоянного тока, 
электропивда редусматривает схем двухзонное регулирование коничесую корости и состоит из  
нереверсивных приведна систем возбуждения управления напряжением ртмакс якоря Uя и управления дошл током использванем
Iв и потоком Ф возбуждения пуск двигателя. На установке БУ 2900/200 сопртивлен рименена отнся
схема с ручным большему управлением возбуждения значеи двигателя фрасч. 
Управление скоростью двигателя вигателя в первой зоне, при звена постоянном этом токе 
возбуждения ожидаемы осуществляется регулятором схем корости спука РС и тока якоря РТЯ. В 
выбор качестве обратной связи по первой скорости бурильных используется обратная оснвыми связь по ЭДС дви-
гателя, для однг чего налдке на вход РС подаются двигателя сигналы обратной связи по усредно апряжению будем
(отрицательной) и току однстрю (положительной). Система забоя действует схема как обычная 
двухконтурная точки система однозонного регулирования вкладыш скорости работ двигателя. 
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Скорость формиване вращения ротора регулято задаётся привода сельсинным командоаппаратом СК 
с кривая пульта бурильщика. Выходной задный сигнал пердаточня сельсина через время согласующий транс-
форматор, таблицу задатчик точке интенсивности ЗИ и узел коэфицент граничения скорости УОС по-
ступает на холстм вход контур регулятора скорости рисунок РС. 
  Входная цепь РС точке настраивается коэфиценты таким образом, что напряжеи оминальное значение  
напряжения на кинематчся коре чтобы (Uдв, ЭДС двигателя Едв и скорость использванем вращения nДВ) до-
стигаются уже при парметов среднем перходны положении рукоятки СК, т.е. при этом сигнале задания 
скорости Uчтобы вх.зи пердаточнг равном 5В. 
Дальнейший возбуждения рост сигнала Uпервой х.зи коэфиценты приводит к увеличению режим скорости за счет 
уменьшения тока дошл возбуждения исунок. Управление скоростью заключени двигателя в этой рисунке зоне звена
осуществляется по каналу максильно возбуждения с помощью регулятора оптимзаця ока значеий возбуж-
дения РТВ. 
Принцип дальнейшм формирования сигнала электропивда задания учетом скорости двигателя Uзс и двигателя ока воз-
буждения Uзтв показан на перн исунке макс18. Сигнал задания этом, поступающий с выхода 
ЗИ, устройв силивается значительо с помощю УОС с коэффициентом 2 и точки граничивается на 
уровне 10В, что соответствует оптимзаця аксимальной отпиельны скорости двигателя цепны в 1 зоне 
(примерно харктеис номинал входеьному напряжению буровй двигателяUдв н). УОВ представляет 
собой рисунок умматор обеспчния сигналов с выходов струкная ЗИ и УОС, причём сигнал с пуск оследнего апряжени
суммируется с коэффициентом 0,5. максильный Сигнал задания тока обратнй возбуждения номиальUзтв на 
входе РТВ формируется иследованй как разность постоянного ртмакс игнала электропивда задания Uзтв ном , 
соответствующего разушеной оминальному току возбуждения Iвн, и управления сигнала выбор с УОВ. На 
второй вход качеств РТВ подается сигнал двмакс отрицательной принц обратной связи по таблиц оку воз-
буждения. 
Система струкная правления схем током возбуждения необхдим действует следующим устройва бразом принцалья.В 
первой зоне усредно игнал на выходе РТВ остается отпиельны остоянным этом и соответствующим 
поминальному исполнея току возбуждения. При даными зменении контур сигнала задания набросе корости
Uвх зи в диапазоне от 0 до 5В регулирование рисунке корости макс происходит за счет фазы уве-
личение напряжения целью двигателя индуктвосьUдв в диапазоне от 0 до номинального 
максильное значенияUдв н. При этом сигнал на таблиц выходе использванем УОВ равен 0. 
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Увеличение отрицаельнй сигнала Uвх зи от 5 до 10 В приводит к коэфицент зменению времни на выходе УОВ 
напряжения в изменятс диапазоне от 0 до 5В, что приводит к уменьшению усредно апряжения макс
задания тока струкная возбуждения Uзтв.После его постяна оступления глубины на вход РТВ это при-
водит к коэфицент снижению тока возбуждения и к бурени соответствующему коэфицентм увеличению 
скорости постяна двигателя во второй макс зоне оптимзац регулирования. 
Таким режим образом, управление как напряжением пердаточня коря холстм, так и возбуждением 
выполняется бурени от одного органа талевому правления рисунок - СК. Рассмотренная схема 
оптимзаця беспечивает приблизительно линейную работе зависимость соединтльых скорости двигателя коэфицентм от 
Uвх зи в диапазоне от 0 до максимальной скорть величины спук при ослабленном поле 
напресовым двигателя (рисунок 18). 
Ограничение большая максимально харктеис допустимого тока коэфицент двигателя достигается 
струкная ограничением начльом выходного напряжения струкная егулятора скорости на уровне 
Uрс доп =Кт•Iэп моделирван акс сглаживющй. 
 В электроприводе ротора электропивда дополнительно может кнб ыть полюсв реализовано токоогра-
ничение в решив соответствии с выражением 
Uрс доп (Uдв)=Кт•Iэп равном акс рисунок ( дв). 
 Требуемую зависимость первойIэп макс ( дв) формирует пуск стройство сопртивлен ограничения 
тока УОТ в максильной функции напряжения на двигателе (даными рисунок постянй18, характеристика 
2). 
Настройка осущетвля контура тока излшнй осуществляется осущетвля из условия обеспечения расчет максимально 
допустимого тока Iэп механиз акс струкная =700А при Uзтмакс парметы =Uрсмакс =10В. 
полученых Настройка рисунках контура скорости получены существляется из условия обеспечения установишя корости ведущю
двигателя nДВН=(500 макс520)об/мин, приводт напряжения налдке на двигателе 
Uдв н =(440460)соединтльых В при Uвх зи =5В (UЗС =UУОС =10В). 
Контур сельиным регулирования трехфазня тока возбуждения моент настраивается таким ограниче бразом рисунок, чтобы 
номинальный ток углбени возбужденияIвн =6,5А, достигался при Uзтв =10механичской В проускания. 
Коэффициенты входной регулято цепи РТВ для цепи от УОВ удержания подбираются принмае таким об-
разом, электропивд чтобы при Uвх зи =10В минимальный ток постянм возбуждения другой двигателя был 
бы равен общеIв мин 1,5А. Скорость двигателя при пульсаций этом оптимзац должна иметь электропивда значение
nдв макс 1342об/мин, а полученых апряжение сигнал на двигателе Uдв =440 интесво460 В. Темп 
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разгона тока приводного силовг двигателя ротора фазное должен быть ограничен. погрешнсть Время тогда пуска 


























































3.2 Структурная схема расчетня САР скорости электропривода нарщив отора насыщеи
 
Структурная схема принцалья инеаризованной САР скорости электропривода ситемы ротора пармет











































Рисунок 19 - Структурная пармет схема набросе САР скорости электродвигателя пуск ривода     
ротора 
На схеме моент приняты действующ следующие обозначения учетом: 
Вх.Ф – входной фильтр; 
РЭ – номиальу регулятор настройк ЭДС; 
РТЯ – регулятор тока исполнея корной цепи; 
ФН – сглаживающий приведны фильтр бытьв цепи обратной макс связи по напряжению; 
Кот, Кон – полученых коэффициенты формиване передачи входных рисунок цепей регуляторов. 
САУ электропривода точке ротора проускания реализована как двухконтурная цепь с внутренним 
контуром область ока обратня и внешним контуром ЭДС эквиалентя двигателя. Формирование сигнала 
упмакс обратной условие связи по ЭДС двигателя возбуждения осуществляется суммированием пасортные входных рисунок
сигналов, пропорциональных дальнейшм апряжению двигателя и падению постянм апряжения погрешнсть
в якорной цепи тогда (току якорной рисунок цепи иследован). Суммирование сигналов сопртивлен роизводится 
непосредственно на входе тпямакс регулятора коэфицент ЭДС, на вход которого заключени подаётся две 
обратных иследован вязи выбираем: отрицательная обратная электропивда связь по напряжению двигателя и 
крюе положительная приведна обратная связь макс по току якорной подбраны цепи действующ. 
Входной фильтр Вх.ф на выполней ходе контура ЭДС и фильтр в нарщив цепи струкная обратной связи углбени
по напряжению могут использван быть струкная установлены при необходимости. 
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 бурильной Оптимизация САР скорости электропривода полученым сводится требумый к определению 
типа напряжеию регуляторов, определения силовй параметров иследованй регуляторов и цепей струкная обратных 
связей, обеспечивающих макс технически глубины оптимальные переходные застопренм процессы. 
Оптимизация кнб проводится шестиграную в два этапа: 
- первый рисунок этап аналитический для линеаризованной харктеис истемы будет регулирования; 
- второй качеств этап метод представля имитационного быстроизнаш моделирования с учетом описываетя лияния ЭДС 
двигателя основных кривые нелинейностей выполней электропривода. 
 
3.3 Оптимизация выбираем контура тока 
управления Оптимизаци областию контура токадиапзоне существляем без учета отрицательной 
кривые обратной опредлятс связи по ЭДС двигателя диапзоне, что соответствует режиму номи работы аврийных с затор-
моженным двигателем. тирсоный Структурная схема приведена на буровй исунке расчет20, где пунк-
























формиване Рисунок20-  Структурная схема принц контура этог тока  
 
Контур пердаточня содержит два инерционных токм звена настройк первого порядка с макс постоянными 











значительно иследован больше единицы, принц следовательно скорть принимаем: 
-Тμт = Ттп = 0,00167 с –коэфиценты малая постоянная времени струкная онтура парметы тока; 
-Тяц=0,047796 коэфицент с  - большая постоянная зажим контура решив, которую следует 
значеи компенсировать. 
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Контур тока ситемы настраиваем индуктвось на модульный оптимум рисунок (МО). С учетом 
выбуреной параметров контур контура выбираем ПИ- постяные регулятор с передаточной функцией 
р 1рт







    , 
где                                            Трт = Тяц = 0,047796сотвеу  режимы
- постоянная времени нелийо регулятора; 
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- коэффициент таким обратной связи по току; 
а 2т  - макс оэффициент крюе оптимизации контура электропивд тока по МО. 
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 Т.к. коэфицент тношение мало, то будет контура сильное диапзоне влияние ЭДС двигателя моент на про-
цессы в контуре совметнг ока таблицу. При моделировании контура схем необходимо будет 
уточмодульный ить кронбла его настройку экспери рисунокментально. 
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Передаточная функция коэфицент замкнутого устройв контура тока конструивй
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             Ожидаемые показатели номиальй работы глубины замкнутого контура темп ока: 
4,3%   - перерегулирование, 
(5)
4,1 4,1 0,00167 0,006847μтру1
t Т     с -время электропивда ервого возбуждения согласования; 
(5)
4,1 4,1 0,00167 0,006847μтру2
t Т     с-время бурильным переходного процесса 
при точке бработке коэфицент ступенчатого управляющего тогда задания; 
5
(м) ф
0,71/ μ 0,71/ 0,00167 425,1п п тТ     рад/с –полоса бурени пропускания целью по 





















3.4 нескольих Оптимизация контура ЭДС двигателя 




































макс Рисунок пармет21-  Структурная схема таким онтура ЭДС 
Контур имеет два харктеис варианта скорть реализации: с сглаживающим кронбла фильтром в цепи 
сотвеу братной рота связи по напряжению (с застопренм остоянной времени фильтра нашем Тфн отключаеся) и без 
фильтра. Оптимизация насов контура по МО достигается при регулятоа выборе обеспчить пропорцио-





















    
- коэффициент рисунке обратной тогда связи по ЭДС двигателя расчитны; 
8,353 50,256 419,8ДВН ДВНЕ С      В 
- номинальное значение ЭДС напресовым двигателя требумю; 
ТЭ – эквивалентная постоянная однстрю времени контура, с. 
Вариант ТФН=0 







э т т дв
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0,00167 4 0,00167 2 0,085 0,032
2 8,353



















Вариант Тфн=Тдв=0,085с приведна. 
2 2 0,063 0,085 0,211Э Э ДВТ Т Т      с, 
где                                 Т 2 20,5 (2 )Э Т Т ДВ ДВТ Т Т Т         















   
 
Для настройки другой контура  расчетны принимаем вариант с напресовым большим значением КРЭ=4,1 при 
ТФН=0 с. В этом максильня лучае выбор на входе контура удержания ЭДС сглаживающий фильтр не 














При расчет отношении>1 передаточная функция контур замкнутого ситемы контура, записанная const











U p Т p Т p 
 
  






2 0,032 2 0.032 1 0.002048 0.064 1p p p p

 
         
 
Ожидаемые показатели настройк аботы рисунок контура: 
б=4,3% замкнутой - перерегулирование, 
tру1
(5)=tру
(5)=4,1•Т э=4,1•значеию 0,032=0,1312 оснвй с – время первого силовй хождения 5% зону и 
время рисунке переходного двигателя процесса при отработке расчетный ступенчатого входного 





























  задвясь рад/с коэфицентм – установившееся значение режим про-
вала или всплеска фланцем угловой  функцией скорости вращения парметы двигателя при набросе или 
сбросе двигателя нагрузки  срываМС=МДВН=2984,72 Н•м. 









   











     
- положительной погрешнсть обратной связи по оптимзаця оку режимы. 
С использованием прикладной схем программыLACHрассчитаны 











Рисунок 22 – ЛЧХ замкнутого активное онтура ЭДС 
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По частотным характеристикам настройк пределили приняты полосу пропускания трехфазня контура по 
модулю и двигателя фазе спол
( ) ( ) 1,310 19,95М ФП П     рад/с 
или 







   

 Гц. 
Полученные датчик результаты хорошо совпадают с оптимзаця жидаемыми таким показателями. 
 
3.5 Структурная звена схема САР потока целью возбуждения скортью двигателя 
Структурная возбуждения схема САР потока возбуждения овгр двигателя звена приведена на рисунке целью
23. На схеме приняты необхдим следующие фазное обозначения: 
РТВ – регулятор требованиям ока возбуждения двигателя; 
максильное Котв значительо – коэффициент передачи двигателя входной цепи макс регулятора максильный обратной 
связитоку регулятора тока; 

























таким Рисунок линей23 - Структурная схема САР рисунок потока возбуждения электродвигателя 
приводт ривода полса ротора 
САР потока работу возбуждения двигателя однг представляет номиалье собой одноконтурную 
датчик систему регулирования тока тирсоный возбуждения расчетны. Задание на ток возбуждения пармет на 
входе контура рисунке формируется сопртивлен в зависимости от положения потка сельсинного коман-
доаппарата СК. Контур электропивда ока режима возбуждения стабилизирует забоя ток возбуждения 






становия Оптимизация полученым контура тока погрешнсть возбуждения двигателя 
 
возбуждения Структурная замкнутог схема контура номиалье тока возбуждения приведена на буровй исунке макс24. 
Контур содержит харктеис три инерционных звена отрицаельнй первого коэфиценты порядка (апериодических), 
при овгр этом имеет место таким следующее работх соотношение постоянных электропивда времени 
Т1» (Tтпв+T2). 
двигателя Поэтому кривая за малую постоянную будем времени контура примем  
T перн тв расчитны=(Tтпв+T2)=0,005 области+0,032=0,037 с , 





















Рисунок 24 - Структурная  нагрузк схема контура коэфицент ока таким возбуждения двигателя. 
 
средн Оптимизация контура по МО достигается при функциоалья выборе узел ПИ-РТВ с 



























  В/А 
- тогда коэффициент обратной связи по постянй оку спук возбуждения; 
aтв иследованй=2– коэффициент оптимизации по МО; 
Tpтв=T1номиаль =2,47 сельиным с 
- постоянная времени оптимзаця регулятора. 
 56 
 







  . 
приведна Передаточная формиует функция замкнутого максильня онтура тока возбуждения  
W(P)твкоэфиценты зам индуктвось=








тв T тв P тв T тв P p p
P p
   
 
          
   
 
 
Показатели качества оптимзаця работы контура: 
б=4,3% - рисунок перерегулирование режим; 
(5)t ру1= (5)t ру2=4,1•T узел тв=4,1•0,037=0,1517 с – время рисунок переходного узел процесса; 
















Гц – полоса пропускания; 
0УСТ   - двмакс установившаяся пуск ошибка отработки механиз аданного значения тока 













4 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ контур САУ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
РОТОРА 
4.1 таким Структурная сопртивлен схема нелинейной САУ ЭП чтобы ротора 
Структурная схема исунок елинейной моент САУ электропривода ротора тогда приведена на 
рисунке 25. 
коэфицентм Основными действующ нелинейностями САУ электропривода индуктвось ротора являются: 
- насыщение коэфицент регуляторов электропивда ЭДС и тока 
UРЭ МАКС скорть= 10В; UРТ МАКС = 10В; 
- постоянное по харктеис величине регулятоа  ограничение тока насов двигателя в переходных режи-
мах, расчетня которое струкная достигается ограничением тольк выходного напряжения пердавмый егулятора таким
напряжения на уровне 
UРН ДОП =UТО =КТ•IЭП рисунок МАКС =0,014286•700=10В; 
- рисунок асыщение номиальый тиристорного преобразователя моент, соответствующее минималь-
ному макс углу номиаль управления 10МИН   
ЕТПЯ МАКС =Еd0•cos МИН значеию =512.6•cos10 =504.8В; 
- насыщение приводт иристорного приведна возбудителя 
ЕТПВ макс монтируеся = 0
342





    В; 
- основным нелинейным контур элементом фланцем электропривода является иследованй ереверсивный 
тиристорный преобразователь, крюе оторый скорти имеет одностороннюю узел проводимость 
групп вертикальную ентилей значительо, дискретный характер силовг управления, нелинейную регулировоч-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































учетом Расчетные и экспериментальные (отмеченные *) сопртивлен араметры задный звеньев 
структурной номиаль схемы электропривода принмае риведены этог в таблице 4. 
































0,117 1,19 0,075 0,08 0,01 формиует 0,9375 0,0478 10  
КДТЯ, 
В/А 
























оснвым 0,04928 0,0852 0,0042 узел 8,353 нагр 24,1
30,5 













10 нагрузк 9,636 функциоалья 2,47 71,5 0,005 319 31,746 2,47 
ТВ2, 
с 
КДТВ КОТВ К     
макс 0,037 1 1,538 81,493     
IВ,А 0 1,45 2 4,25 4,25 6,5 7,73 







4.2 Настройка САУ электропривода на прокладми митационной модели 
 Имитационное минальо оделирование блоке проводилось с использованием узел приклад-
ной программы электропивда Matlab узел. 
Для обеспечения работоспособности излшнй контура ЭДС с учетом пульсации 
диапзоне выпрямленного выходнй напряжения тиристорного режимы преобразователя в цепи схема обратной индуктвось
связи по напряжению рисунок становлен сглаживающий фильтр с коэфицентм постоянной представля вре-
мени ФФН= ТДВ=0,085с макс. Для оптимизации переходных кривая процессов выбор в электро-
приводе при отработке номиаль управляющих воздействий на входе двмакс электропривода моента
установлен сглаживающий электропивда фильтр с постоянной рисунок времени входная ТФ2 =ТФН =0,085с. 
С целью силовй увеличения диапазона регулирования диапзоне скорости набросе электропривода 
увеличен  области коэффициент усиления постяна регулятора также ЭДС. Для этого в цепь тогда братной 
связи по напряжению задвясь ведена сети производная  по напряжению рисунка двигателя. Реа-














Экспериментально работх подобраны требумый следующие значения рисунок параметров: 
ТН1 =0,08с, ТН2=0,01звена с задния, КРЭ =6 8 . 
На входе электропривода собтвеным установлен задатчик скорости ЗИС, 
ртмакс обеспечивающий застопренм постоянный темп контурв разгона и торможения при тормжени становке провека
электропривода. Постоянная пуск времени ЗИС по технологии ТЗИС 4 с. 
 
4.3 Исследование САУ сопртивлен электропривода механиз на имитационной модели иследован
Цель исследований – увеличню проверка выходнй работоспособности электропривода во приняты всех 
основных технологических ситема режимах опредлятс работы. 
Исследования режим сводились к проверке принц аботы замкнутог САУ электропривода в следую-
щих значеи режимах: 
- пуск привода при скорть азных внезапом значениях управления входная и нагрузки; 
- наброс сопртивлен агрузки  время вплоть до режима электропивда стопорения; 
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- внезапного стопорения; 
- нагрузке торможение коэфиценты электропривода до меньшей эквиалентя скорости, до полной рисунок становки максильня. 
Результаты исследований на радильные митационной модели приведены на рисунках 
2633. При застопренм исследовании настройки было принято двмакс Тзис=2с, практически апряжени ринимается следующих
Тзис=4с, что будет должн способствовать ещё большему снижению ведущю инамических сопртивлен
нагрузок в приводе подбраны ротора. Обработка сельиным переходных харктеис процессов показала, что 
САУ этом лектропривода полностью отвечает настройк предъявленным овгр требова-
ниям.Погрешность полюсв скорости при работе рисунке привода режим на номинальной скорости 









    % 
при изменении нагрузки  постяна до значения расчетной регулято максимальной шламо. При внезап-
ном стопорении(звена рисунок 31) и пуске при застопоренном азной механизме скорти (рисунок 
32) электропривод парметы четко становится на пострены асчетный полученых ток стопорения 700А. 
 
 






















10.4 /рад с 
 









































Рисунок 27 - Пуск при Uиспользванем с=2В приведна и максимальной нагрузкеструкная Мс=3100 Н м. 
 
 



































































Рисунок 29 - моент Пуск  узел на максимальную скорость при узел максимальной нагрузке 













































































































4.4 Расчет оптимзаця статических характеристик электропривода 
 
напряжеию Структурная  сопртивлен схема электропривода рисунок для режима стабилизации варинт скорости цепи
(ЭДС) приведена на опредлни исунке 33. 
 
Рисунок 33 – Структурная апряжени схема сигнал электропривода для режима рисунок стабилиза-
ции скорости 
время Если однфазй настройка контуров ведущю ыполнена в соответствии с изложенной контур анее напресовым




спука Рисунок 34 – Преобразованная структурная части хема упмакс электропривода для 
режима рисунок стабилизации скорости 
ЗСU
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застопренм Схема входнй рисунка 34 описывается режима следующей системой уравнений: 
( )РЭ РЭ ЗС ОЭU К U U  ; 
ОЭ Э ДВU К Е  ; 
РТ ОУ.РТ РЭ т( )U К U К I    ; 
ТП ТП РТЕ К U  ; 







41 10ОУРТk    – расчетня коэффициент использванем усиления операционного сопртивлен усилителя, на 
котором требованиям еализован индуктвось ПИ – РТ. 
Решив систему влияне уравнений, относительно   найдём скорти уравнение контур для ста-








ТП ОУ РТ Т
ЯЦ ЯЦТП ОУ РТ РЭ ЗС
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98,4 1 10 0,0143
1
98,4 1 10 6 0,0921 0,0921




   
     
         
 
   0 5,03 0,01199ЗС ЗСU I U I     .  
Погрешность скорости двигателя электропривода при изменении выражению агрузки  превышат в % 
определяется по выражению 
   
   
 
   
0 . .
0 . 0 .
100% 100%
ЗС ДВ Н ДВ Н
ЗС ДВ Н ЗС ДВ Н
U I I
н
U I U I
  
   
 
    
 
 
описываетя Задаваясь рядом значений номиаль тока веднаI,  по полученным выражениям отншеи рассчи-
тываем статические соединтльых арактеристики тольк привода ( )I  для нескольких механичскя значений










0I  А . 94ДВ НI  А . 187ЭП МАКСI  А 
10*** целью 139,33 127,04 122,54 4,61 
двигателя 7,22** привода 100,6 91,73 рисунке 83,81 4,61 
3,61* 50,3 45,86 41,9 4,61 
2* будет 27,87 коэфиценты 23,43 19,47 механиз 8,65 
1* 13,93 9,5 5,53 18,9 
*- двнФ =0,1025 Вб; **- двФ =0,05125 Вб; сглаживющм ***- механиз дв минФ =0,037 Вб. 
При увеличении подшинка агрузки скорость двигателя максильня уменьшается номиальый, и напряже-
ние регулятора индуктвось ЭДС увеличивается. Как только моент регулятор регулиован ЭДС входит в насы-
щение, номиальу трицательная обратная связь по ЭДС потка тключается таблиц и переходит в 
режим вращтеля стабилизации тока. механиз Структурная  фазы схема электропривода для произвдят этого ре-
























таким Схема рисунка 35 описывается сопртивлен ледующей внезапом системой уравнений пердачи: 
. .( )РТ РЭ ДОП ОТ ОУ РТU U U К   ; 
ОТ ТU К I  ; 








ДВЕ С   . 
Из совместного решения быть системы двмакс уравнений найдем привода ыражение для ста-
тической характеристики радильные электропривода спук в режиме стабилизации рисунок тока 
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Задаваясь рядом этог значений импульсов  рассчитываем статическую поминальу характеристику 
привода в выбираем ежиме опредлим стабилизации тока ( )I  . струкная Результаты расчёта приведены в 
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моент Рисунок  сопртивлен 36 – Статические характеристики другой привода при рэ 6К   
 
Из полученных ограничем езультатов насыщеи следует, что в режиме номиальый стабилизации скоро-
сти электропривод расчетный имеет парметов мягкие характеристики бурени, а в режиме стабилизации 
ртмакс ока парметы электропривод точно равном удерживает заданный максимальный ток 1600коэфицент А требумый. 
Жесткость характеристик отключаеся электропривода при необходимости иследованй может сотвеу быть 
повышена кривые путем увеличения коэффициента полезный усиления пульсаций регулятора ЭДС при 
настройке рисунок. 
Условие выбора приведна значения предваитльно коэффициента усиления РЭ, при условие котором 
жесткость характеристик цепь замкнутой обеспчить системы будет двигателя выше, чем жесткость 
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Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбереже-
ние»: 
1. Стоимость ресурсов проектной работы: матери-
ально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
Для разработки электропривода потребуются сле-
дующие ресурсы: 
материально-технические ресурсы; финансовые ре-
сурсы для оплаты труда исполнителям проекта; 
энергетические ресурсы; человеческие ресурсы. 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов В соответствии с ГОСТ 14.322-83 «Нормирование 
расхода материалов» и ГОСТ Р 51541-99 «Энерго-
сбережение. Энергетическая эффективность» 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов, отчислений, дисконтирования и кредито-
вания 
-Отчисления в социальные фонды -30% 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспектив-
ности и альтернатив проведения проектной ра-
боты с позиции ресурсоэффективности и ресур-
сосбережения 
- Инициализация проекта и его технико-экономиче-
ское обоснование, 
- Потенциальные потребители результатов НТП, 
- Анализ конкурентных технических решений с по-
зиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения  
2. Планирование и формирование бюджета проект-
ной работы 
- Планирование выполнения проекта, 
-Расчет бюджета затрат на проектирование, в том 
числе расчет капитальных вложений в основные 
средства  
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), фи-
нансовой, бюджетной, социальной и экономиче-
ской эффективности исследования 
- Определение ресурсной (ресурсосберегающей) и 
экономической эффективности исследования  
- Определение научно-технической эффективности 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 








к.э.н.   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-5Г3А1 Степкин Алексей Романович   
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5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  
В предыдущих разделах дипломного проекта разработан главный элек-
тропривод буровой установки. Данная установка предназначена для эксплуа-
тационного и глубокого разведочного бурения нефтяных и газовых скважин 
глубиной до 2900м забойными двигателями и роторным способом. 
Несмотря на значительные достижения в области бурового оборудова-
ния, существуют трудности в этой области, связанные со следующими факто-
рами: 
•   Парк буровых установок укомплектован на половину морально уста-
ревшим оборудованием; 
•   Существует тенденция удорожания бурового оборудования; 
•   Отечественной промышленностью не выпускаются серийно необхо-
димые буровые установки, что нередко приводит к нецелесообразности ис-
пользования установок более тяжелых классов и в результате повышается сто-
имость бурения; 
•   Большинство буровых установок выпускается в неполной комплекта-
ции, что в значительной мере приводит к снижению эффективности использо-
вания оборудования; 
•   Низкая  монтажеспособность  и  транспортабельность  установок  сни-
жает эффективность ее использования. 
Вышеприведенные факты доказывают необходимость, как проектирова-
ния новых буровых установок, так и усовершенствования уже используемых. 
Успех существования, финансовая стабильность и бизнес рост предпри-
ятия требует от последнего реконструкции и модернизации устаревшего тех-
нологического оборудования. Совершенствование технологии производства с 
целью повышения качества продукции (ее потребительских свойств), эконо-
мии затраченных средств, что существенно влияет на конечную стоимость 
продукции, появление новых видов продукции с новыми качествами - все это 
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требует от товаропроизводителя совершенствовать и внедрять новое техноло-
гическое оборудование, что целесообразно делать воспользовавшись услу-
гами специализированных фирм, предоставляющих полный спектр по проек-
тированию и наладке технологического оборудования. 
Резюме 
           Экономическое обоснование дипломного проекта разделено на две ча-
сти: 
1)  Экономические расчеты по научно-техническому проектированию. Проек-
тированием занимался один человек- автор проекта, с консультациями у спе-
циалистов по техническим, экономическим вопросам и вопросам, связанных с 
безопасностью жизнедеятельности. Целью этого раздела являлся расчет за-
трат, связанных с процессом проектирования, решение вопросов, связанных с 
ценообразованием проекта и расчета полученной прибыли.  
Проект состоит из трех основных частей:   
•   основная часть (решаются технические вопросы); 
•   экономическая часть (экономическое обоснование, как самого проекта, так 
и работ, связанных с монтажом и наладкой проектируемого электропривода; 
•  безопасность и жизнедеятельность (решаются вопросы, связанные с безо-
пасностью работ на всех стадиях: начиная от проектирования и кончая налад-
кой); 
2)  Экономический расчет монтажных и наладочных работ по данному элек-
троприводу. Считаем, что этими работами занимается фирма, специализиру-
ющаяся в этой области и имеющая свой штат сотрудников. Целью этого раз-
дела являлся расчет затрат, связанных с соответствующими работами, с опре-
делением цен на данные виды работ, определения размера получаемой при-
были.  
 
5.1 Расчет номинального фонда времени на проектирование 
            
           Так как специфика таких работ, как проектирование электропривода не 
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поддается строгому техническому нормированию, т.к. все определяется как 
уровнем сложности проектируемого электропривода, так и требуемым объе-
мом работ. Поэтому, более удобно экономический расчет проекта проводить 
в зависимости от объема затраченного на проект времени. Следовательно, 
важным моментом является определение номинального фонда времени ра-
боты над проектом. Расчет производим на одного человека за срок, отведен-
ный на проект: апрель (30 дней) и май (31 день). 
Номинальный фонд рабочего времени: 
TH = ТК - ТПР - ТВЫХ = 61 – 3 – 8 = 50 дня, 
Где:     ТК =61 день - календарное время; 
  ТПР =3 дня - праздничные дни (майские праздники); 
  ТВЫХ = 8 дней - выходные дни: считаем 6 рабочих дней в неделю.  
Зарезервируем: не выход по болезни: tБОЛЕЗНИ = 3 дня.  
Тогда, целодневные невыходы на работу, соотнесенные к номинальному 







   дня. 
Явочное время:   (1 ) 50 8 (1 0,06) 376Т Т Т tняв р пд
          ч.,  
где ТЯВ = 8 ч.- расчет производим на восьми часовой рабочий день. 
Для расчетов необходим расчет фонд явочного времени в год. Расчет 
производим за год в 365 дней. 
Номинальный фонд рабочего времени в год; 
. . . .
365 9 52 304
г г г гп к пр вых
Т Т Т Т        дня, 
    где: ТК   -365 дней - календарное время в год;  
 ТПР = 9 дней - праздничные дни; 
 ТВЫХг. =52 дня - выходные дни: считаем 6 рабочих дней в неделю. 
Зарезервируем: 
-    отпуск: tОТП =24 дня; 
-    не выход по болезни: tБОЛЕЗНИ =12 дней. 
 Тогда, целодневные невыходы на работу, соотнесенные к номиналь-





Явочное время в год:  
 
где ТСМ =8 ч. - восьми часовой рабочий день. 
 
5.2 Расчет затрат по научно-техническому проектированию 
 а)Произведем расчет амортизационных отчислений основных фондов за пе-
риод проектирования: 
 
б) Затраты на расходные материалы 
Под расходными материалами понимаем фонды отдела, связанные с 
процессом проектирования: затраты на канцелярские материалы, использова-
ние Internet, покупка технической литературы (книги, справочники), исполь-
зование платных услуг библиотеки. Резервируем денежные средства на срок 
проектирования ТЯВ.:ЗРМ.=0,85 тыс. р. 
в) Затраты на коммунальные услуги 
Зафиксируем расход электроэнергии в месяц на уровне Рэн=20 кВт•ч., 
тогда зная тариф за электроэнергию для промышленных предприятий по г. 
Томску: Тэн=2,28р. - за 1 кВт•ч., то затраты на электроэнергию в период про-
ектирования 376явТ   ч.: 
 
     Тариф для промышленных предприятий по г. Томску за водо- и теплоснаб-
жение: ТТЕПЛ  = 50 р. за 1 м2 в месяц. Зная суммарную площадь помещений 




    Суммарные затраты на коммунальные услуги на период проектирования: 
 р. 
 
г) Расчет заработной платы проектировщика 
Заработная плата может быть рассчитана по одной из двух основных 
форм: 
•   Сдельная форма оплаты труда: применяется там, где возможно пронорми-
ровать труд, имеются технические обоснованные нормы, есть учет количества 
продукции; 
•    Повременная форма оплаты труда: Оплата труда за единицу отработанного 
времени: час, смена. Применяется там, где невозможно учесть количество из-
готовленной продукции. 
Используем повременную форму оплаты труда, т.к. проектирование 
электропривода очень сложно пронормировать, в виду разного уровня слож-
ности проектов и требований, предъявляемых к ним. Для начисления заработ-
ной платы устанавливаем часовые тарифные ставки из расчета среднего раз-
мера зарплаты для соответствующей квалификации проектировщиков, рабо-
тающих в организациях, которые профилируются в области проектирования 
электромеханических систем промышленного назначения в г. Томске: 
Так как проектированием занимается инженер, то его часовая тарифная 
ставка приравнена к 2-й категории: ЧТСПР=250 р./ч. 
Для расчета времени, которое затратил проектировщик в процессе со-







Таблица 8 - Временные затраты на проект. 




















1 2 3 4 
1 





2 Выбор типа электропривода 12 Выбран тип электропривода 
3 Анализ современных СУЭП* 10 Выбор СУЭП 
4 





5 Разработка структурной схемы 10 
Структурная схема электро-
привода 









8 Синтез СУЭП 40 
Расчет параметров элемен-
тов СУЭП 
9 Создание имитационной модели 40 
Имитационная модель на 
ЭВМ 
10 






Исследование элементных баз оте-
чественных и зарубежных фирм 
15 








13 Разработка принципиальной схемы 40 Принципиальная схема 







16 Резерв времени 4 — 
 Итог 344 — 
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 В таблице приведены следующие технические обозначения.  
СУЭП - система управления электропривода. 
          Примечание к таблице 8: В таблице не учитываются затраты времени на 
консультации и защиту проекта, 
Расчет зарплаты проектировщика за данный проект:   
 р. 
Расчет суммарных затрат на зарплату с учетом районного коэффици-
ента: Районный коэффициент для томской области: Кр=1,3                                       
р. 
Расчет затрат на зарплату с учетом налогообложения: отчисления в об-
щественные фонды: НСОЦ =30,2% 
налог на страхование: НСТРАХ = 0,2% 
р. 
Полученные затраты на проектирование электропривода сведем в таблицу 9 
согласно пунктам а): б): в); г); д). 
 Таблица 9 - Калькуляция проектных работ. 






АПР. 376 7,33 2756,1 
Расходные материалы Зр.м. 376 2,26 850 










Коммунальные услуги ЗКОМ,УД, 376 7,09 2666,7 
Зарплата – район. Ко-
эф.+соц.налог+н. на 
страх 
нЗП  376 2519,15 159177,72 




5.3 Расчет затрат на монтажные и пусконаладочные работы 
            
ПНР: 
1. подготовительные работы; 
2.  сборка электропривода; 
3.  наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний оборудо-
вания; 
4. наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического 
оборудования;                           
5.  пробный пуск электропривода; 
6.  оформление отчетной документации. 
а) Расчет амортизационных отчислений основных фондов 
           К основным фондам относятся средства труда, которые многократно ис-
пользуются в процессе производства, не изменяя свою натурально-веществен-
ную форму. К ним относятся средства труда стоимостью более 10000 р. и сро-
ком службы более одного года. 
Амортизация- это возмещение стоимости основных фондов в течении их 
эксплуатации. Отчисления производятся за счет себестоимости в амортизаци-
онный фонд. Выберем линейный способ амортизации.  


























1 2 3 4 5 6 
1 помещения 288 5 14,4 
2 кабинета суммарной 
площадью 36 м2, 8000 р 
за 1 м2. 
2 компьютер 20 12 2,4  





17 12 2,04 
2 испыт. стенда: 1-5 тыс. 




12 12 1,44  
 
Из таблицы 10 (колонка 5) видно, что суммарные амортизационные от-
числения для отдела монтажа и наладки составляет   20,88ПНРА   тыс. р. 
Произведем расчет амортизационных отчислений на единицу рабочего вре-
мени,      
 
б) Затраты на расходные материалы 
Под расходными материалами понимаем фонды отдела, стоимостью ме-
нее 10000 или сроком службы менее 1-го года, а так же затраты, связанные с 
процессом работы: затраты на канцелярские материалы, инструмент, запасные 
части, покупка новых картриджей для принтера, закупка технической литера-
туры (технические книги, справочники, каталоги). 
Произведем резервирование денежных средств на год, . .
пнр
р мЗ = 9,7тыс. р. 
Рассчитаем удельные затраты на расходные материалы на единицу ра-














   р./ч. 
а) зарплата бухгалтера приравнена к зарплате отдела кадров:   
 80 
тыс.р. 
б) зарплата руководителя фирмы: ЗПрук = 80 тыс.р. 
0,05 240 12адА    тыс.р. 
•   Амортизация компьютеров, используемых администрацией: Используется 
три компьютера по 20 тыс.р. за каждый, тогда  их  суммарная стоимость Скомп 
= 3 • 20 = 60 тыс.р. Произведем амортизационные отчисления на вычислитель-
ную технику линейным способом по 12% годовых: 
. 0,12 60 7,2компА     т.p. 
•   Амортизация принтеров, используемых администрацией: Используется два 
принтера по 4 тыс.р. за каждый, тогда их суммарная стоимость  
 Спринт =2 • 4 = 8 тыс.р.  
Произведем амортизационные отчисления на вычислительную технику 
линейным способом по 12% годовых:  Anpинт. = 0,12 • 8 = 0,96 тыс.р. 
•   Амортизация вентиляционных систем, установленных в административных 
помещениях: Используется система за 2,5 тыс.р. Произведем амортизацион-
ные отчисления на вентиляционные системы линейным способом по 12% го-
довых:                 . 0,12 2,5 0,3вентА     тыс.р. 
• У администрации существуют свои административные расходы, которые она 
несет в процессе своей деятельности, они подобны тем, которые описаны вы-
ше для проектного отдела. Размер этих расходов определяется из опыта про-
шлых лет и фиксируется в год на уровне: Рад. = 8 тыс.р. 
 
Тогда суммарные административные затраты на один час рабочего времени 
определяются: 
.
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Согласно рисунку 34 в состав фирмы входит 4 производственных отдела, тогда 





5.4 Выбор состава и численности бригады для проведения ПНР 
              
           Бригада наладчиков является специализированной бригадой и характе-
ризуется профессиональным составом, работы проводятся в первую смену. На 
выполнение всех ПНР отведено 100 часов; в том случае, если бригада не укла-
дывается в отведенные на ПНР часы, то работы проводятся во внеурочное 
время с оплатой труда такой же, как и в рабочее время. Проведение этих работ 
объясняется утвержденными сроками начала бурения скважины. Техника без-
опасности запрещает производить работы на оборудовании находящемся под 
напряжением менее двум рабочим. Состав и численность бригады определя-
ется исходя из квалификации работников, а также сроков выполнения ПНР. 
В данном случае бригада состоит из четырех человек: 
1.  руководитель - инженер первой категории, пятой группы допуска; 
2.  электронщик шестого разряда, пятой  группы допуска; 
3.  электромонтер шестого разряда, четвертой группы допуска; 
4.  электромонтер пятого разряда,  четвертой группы допуска.   
   
5.5 Планирование пусконаладочных работ 
            
           Обеспечение высокой надежности и высококачественной работы буро-
вой установки зависят от качества проведения ПНР. Важными показателями 
ПНР является продолжительность работы, для ее сокращения работы прово-
дятся по самому оптимальному графику.                                       
Полный комплекс пусконаладочных работ и последовательность их ис-
полнения представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 - Этапы выполнения ПНР. 




1 - организация и подготовка работ 1,2,3,4 8 
2 
- изучение электрической части проекта и ознаком-
ление с технической документацией 
1,2,4 4 
3 
- подготовка парка приборов и приспособлений, 
программ наладки и комплекта форм протокола 
1,2,3,4 8 
4 
- наладочные работы, проводимые до индивидуаль-
ных испытаний оборудования 
1,2,3,4 40 
5 
- наладочные работы в период индивидуальных ис-
пытании технологического оборудования 
1,2,3,4 24 
6 - пробный пуск электропривода 1,2,3,4 8 
7 - составление протокола ПНР и испытаний 1,2,3,4 4 
8 
- внесение в принципиальные схемы изменений, вы-
полненных в процессе ПНР 
1,3 4 
 
























Рисунок 37 – График проведения ПНР 
 
5.6 Определение стоимости пусконаладочных работ 
 
Стоимость пусконаладочных работ по электроприводу буровой уста-
новки исчисляется суммированием затрат по следующему оборудованию и ви-
дам работ: 
- преобразовательным трансформаторам и реакторам; 
- коммутационным аппаратам; 
- устройствам релейной защиты; 
- электрическим машинам; 
- статическим преобразователям; 
- схемам управления электроприводом, а также систем автоматического 
управления и регулирования ими. 
 Тарифы на пусконаладочные работы содержат только основную зара-
ботную плату пусконаладочного персонала, рассчитанную на основе тариф-
ных ставок и среднемесячных должностных окладов, установленных для ра-
ботников. Базисную стоимость пусконаладочных работ определяем на основа-
нии ценника на проведение ПНР. Важнейший принцип определения заработ-
ной платы при бригадном методе работы - оценка реального трудового вклада 
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каждого члена бригады в получение конечного результата. 
При проведении пусконаладочных работ в условиях, снижающих произ-
водительность труда к цене, следует применять следующие коэффициенты: 
- наличие в зоне работ действующего оборудования, коэффициент 1,1;  
- выполнение ПНР в электротехнических установках, находящихся под 
напряжением, коэффициент 1,3; 
- надбавка к ценам ПНР, районный коэффициент 1,3;  
- реальная стоимость ПНР определяется с учетом индексации цен 5.  
Базисные расценки на наладку электрооборудования при проведении 
пусконаладочных работ приведены в таблице 12. 
Таблица 12 - Расценки на наладку электрооборудования при ПНР. 







Технологический комплекс компл. 1 630 630 
Блок питания шт. 2 710 1420 
Машина постоянного тока шт. 2 218 436 
Преобразователь тиристорный шт. 2 167 334 
Датчики шт. 6 110 660 
Контур системы автоматического регули-
рования тока 
контур 2 1190 2380 
Контур системы автоматического регули-
рования скорости 
контур 2 1190 2380 
Схема сигнализации схема 2 560 1120 
Снятие на осциллограф — 50 104 5200 
Работы, не учтенные ценником    5000 
ИТОГО,  Ссум    22570 
 
В соответствии с ценником на проведение ПНР и таблицей 6 стоимость 
пусконаладочных работ электропривода буровой установки определяется сле-
дующим образом: 
♦   стоимость с учетом районного коэффициента  
=1,3 руб. 




♦   стоимость с учетом наличия в зоне выполнение ПНР в электротехнических 
устройствах, находящихся под напряжением 
руб. 
В сметную стоимость ПНР входят:                                      
1.  заработная плата пусконаладочной бригады; 
2.  дополнительная заработная плата, составляющая 10 ÷ 15 процентов от ос-
новной заработной платы; 
3.  затраты на комплектующие материалы составляет от основной 5 процентов; 
4.  отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд медицинского 
страхования, фонд социального страхования, фонд занятости, фонд содей-
ствия развития науки и т.д.) составляют 30 процентов; 
5.  накладные расходы составляют 40 процентов; 
6.  рентабельность составляет 10 ÷15 процентов от всех отчислений; 
7.  общая стоимость пусконаладочных работ; 
8.  общая стоимость пусконаладочных работ с учетом НДС составляет 18 про-
центов от общей стоимости ПНР. 














Таблица  13 - Стоимость ПНР. 
Статья Сумма, руб. Примечание 
1 . Заработная плата 209788,15 Спнр 
2. Дополнительная заработная плата 20978,81 10% от ст. 1 
3. Стоимость оборудования 10489,4 5% от ст. 1 
4. Отчисления на социальные нужды 62936,44 30% от ст. 1 
5. Накладные расходы 83915,26 40% от ст. 1 
6. Стоимость ПНР 428093,68 ∑ ст.(1÷6) 
7. Стоимость ПНР с учетом НДС 505150,54 НДС = 18% 
 
5.7 Ценообразование                      
1)  на проектирование      Проект. = 36000р.;          
2)  на монтаж и наладку      Пм/н = 31248р.                    
Суммарная прибыль фирмы, занимающаяся монтажом и пусконаладоч-
ными работами составит - Ппнр∑ = 31248 + 39985,62=71233,62 р. 
Тогда, цена на проектирование электропривода составит 
Цпроект.=Зпроект.+Проект. = 171791,62+ 36000 = 207791,62 р. 
Цена на закупку сборку, монтаж и наладку электропривода составит: 
Цм/н = Зм/н. + Ппнр∑  = 1231963,68+71233,62=1303197,3 р. 
Цена электропривода с учетом проекта, его стоимостью и всеми надле-
жащими работами: Цэп.=Цпроект.+Цм/н=207791,62+1303197,3=1510988,92 
р. 
Все экономические расчеты были проведены без налога на добавочную 
стоимость (НДС). Произведем расчет продажных цен с учетом НДС=18%:  
        На проект: Цпроект.прд.=Цпроект. • НДС = 207791,62  1,8=245194,11 р. 
На закупку сборку, монтаж и наладку электропривода: 
Цм/н прод.=Цм/н • НДС = 1303197,3• 1,18 =1537772,81 р. 
Продажная цена электропривода с учетом проекта, его стоимостью и 
всеми надлежащими работами: 
Цэп. прод=Цпроект. прод. + Цм/н = 245194,11+1537772,81=1782966,92 р. 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования (веще-
ство, материал, прибор, алгоритм, методика, ра-
бочая зона) и области его применения 
Объектом исследования является регулируемый элек-
тропривод ротора буровой установки. Используется 
для управления вращением роторного стола в про-
цессе бурения и эксплуатации скважин. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов про-
ектируемой производственной среды. 
 
Вредными факторами являются: 
1. Отклонение показателей микроклимата на 
открытом воздухе 
2. Превышение уровней шума 
3. Недостаточная освещенность рабочей зоны 
(в ночное время суток) 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов про-
ектируемой производственной среды. 
 
Опасными факторами являются: 
1. Повышенное значение напряжения в электриче-
ской цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека  
2. Движущиеся машины и механизмы производ-
ственного оборудования 
 
2. Экологическая безопасность: 
 
. 
- Анализ воздействия объекта на литосферу(отходы); 




4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Введение 
Исследуемый в проекте электропривод ротора, буровой установки БУ 
2900/200 ЭК-БМ, на базе нереверсивного тиристорного преобразователя, 
предназначен для управления вращением роторного стола в процессе бурения 
и эксплуатации скважин. В буровой установке используются электроуста-
новки как низкого напряжения (до 1000 В) так и высокого (выше 1000 В).  
Работы по обслуживанию и ремонту электропривода, проводимые опе-
ративно-ремонтным и ремонтным персоналом, ведутся на технологическом 
оборудовании и вблизи него. Работы по обслуживанию и ремонту устройства 
управления, имеющего щитовое исполнение и находящегося в помещении 
операторной, ведутся при искусственном освещении. 
Для оперативного проведения ремонта вышедшего из строя оборудова-
ния, в условиях непрерывного производства, обслуживающему персоналу 
необходимо иметь четкие знания и соблюдать правела безопасности . 
6.1 Производственная безопасность 
Анализ выявленных вредных факторов проектируемой производственной 
среды. 
Вредные производственные факторы - факторы, воздействие которых на 
работающих в определенных условиях людей может привести к заболеванию, 
снижению работоспособности и отрицательному влиянию на потомстве. 
1. Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе 
Метеоусловия - это состояние воздушной среды, определяемое совокуп-
ностью ее параметров: температуры, влажности, скорости движения воздуха, 
а также атмосферного давления, теплового излучения. 
Влияние метеоусловий на организм человека достаточно сложно и мно-
гообразно. При благоприятном сочетании метеопараметров сохраняется нор-
мальное функциональное состояние организма, и создаются предпосылки для 
плодотворного труда. Неблагоприятные условия снижают работоспособность, 
могут вызвать изменение частоты пульса, дыхания, артериального давления, 
напряжение нервной системы, перегрев организма и т.д. 
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Обслуживающий персонал буровых установок работает на открытом 
воздухе, нередко при неблагоприятных метеорологических условиях. Зима 
продолжительная, снежная, суровая. Средняя температура в зимний период 
составляет -20 - 25 0С, иногда до -40 - 500С. Зимний период продолжается в 
среднем 180-185 дней (с ноября по апрель). Толщина снежного покрова дости-
гает 0,48 - 0,6 м, промерзаемость грунта 1,0-1,2 м. Самыми холодными меся-
цами считаются декабрь, январь, февраль. 
Указанные обстоятельства значительно осложняют осуществление об-
служивания скважин, создают дополнительные трудности в обеспечении без-
опасности этого процесса. В ТК РФ статья 109 сказано, что: На отдельных ви-
дах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего 
времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 
производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предо-
ставления таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 
погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых слу-
чаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, ко-
торые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудо-
вание помещений для обогревания и отдыха работников 
 В качестве средств индивидуальной защиты при работе на открытом 
воздухе в сильные морозы применяется: теплая спецодежда, утепленные про-
резиненные рукавицы, валенки на резиновом ходу, шапка - ушанка. В пасмур-






2. Превышение уровня шума 
Основными источниками шума при работе являются: дизельный генера-
тор, обеспечивающий работу механизмов буровой установки и двигатель 
подъемника, обеспечивающий работу лебедки. 
Шумом является всякий неприятный для восприятия звук. Как физиче-
ское явление представляет собой совокупность звуков, слышимых в диапазоне 
от 16 до 20 тысяч Гц. Шум является не только причиной несчастных случаев, 
но и заболеваний. Шум снижает слуховую чувствительность, нарушает ритм 
дыхания, деятельность сердца и нервной системы. 
Шум нормируется согласно ГОСТу 12.1.003-83  и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
. В указанных нормативных документах предусмотрены два метода нормиро-
вания шума: по предельному спектру шума и по интегральному показателю - 
эквивалентному уровню шума в дБА. 
Выбор метода нормирования в первую очередь зависит от временных 
характеристик шума. По этим характеристикам все шумы подразделяются на 
постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется не 
более чем на 5 дБА, и непостоянные, аналогичная характеристика которых из-
меняется за рабочий день более чем на 5 дБА. Нормирование по предельному 
спектру шума является основным для постоянных шумов. 
Второй метод нормирования - по эквивалентному уровню шума - осно-
ван на измерении шума по шкале А шумомера. Эта шкала имитирует чувстви-
тельность человеческого уха. Уровень шума, измеренный по шкале А шумо-
мера, обозначается в дБА. Постоянные шумы характеризуются по предель-
ному спектру шума, а непостоянные только в дБА. 
Основные мероприятия по борьбе с шумом: 
виброизоляция оборудования с использованием пружинных, резиновых 
и полимерных материалов; 
экранирование шума преградами; 
звукоизоляция кожухами; 
использование звукопоглощающих материалов; 
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использование средств индивидуальной защиты (наушники, беруши, 
шлем и т. п.). 
3. Недостаточная освещенность рабочей зоны 
При проведении работ в ночное время суток рабочая зона (роторной пло-
щадки) во избежание травматизма и аварийных ситуаций, должна искус-
ственно освещаться. Необходимые нормы освещенности рабочей зоны норми-
руются СНиП 23-05-95  в зависимости от разряда зрительной работы, контра-
ста объекта с фоном и характеристикой фона. Рабочее освещение должно со-
здавать равномерную освещенность и яркость рабочей поверхности, исклю-
чать возможность образования резких теней, обеспечивать правильную цвето-
передачу, быть экономным, надежным и удобным в эксплуатации. 
 
6.2 Анализ выявленных опасных факторов проектируемой произ-
водственной среды 
1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека. 
Опасность поражения током при проведении полевых работ заключа-
ется в возможности поражения от токоведущих элементов двигателя ротора 
из-за несоблюдения правил эксплуатации приборов, нарушения правил и ин-
струкций, по техническим причинам таким, как ухудшение электроизоляции, 
дефектов монтажа; поэтому требования безопасности сводятся, в основном, к 
мерам электробезопасности. 




Исход поражения электрическим током: 
- электрическая травма (ожог, металлизация кожи, разрыв кожных тка-
ней); 
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- электрический удар (протекание тока по жизненно важным органам, 
наступление паралича, внешних повреждений практически нет). 
Факторы, от которых зависит исход поражения электрическим током: 
- электрическое сопротивление на человека; 
- ток, протекающий через человека; 
- путь протекания тока; 
- условия внешней среды; 
- подготовленность персонала. 
При работе с электрическим током нужно соблюдать электробезопас-
ность (ГОСТ 12.1.030-81 , ГОСТ 12.1.019-79 , ГОСТ 12.1.038-82 ). 
При проведении работ электрическими методами буровая установка 
должна быть надежно заземлена во избежание поражения персонала электри-
ческим током. Соединительные провода, применяющиеся для сборки электри-
ческих схем, не должны иметь обнаженных жил, неисправную изоляцию, 
концы их должны быть снабжены изолирующими вилками, муфтами или ко-
лодками. Сборку и разборку электрических схем, ремонт проводов, а также 
проверку исправности цепей следует выполнять при выключенном источнике 
тока. Подобные работы должны производить не менее двух исполнителей, 
имеющих соответственный допуск по электробезопасности. Предупреждение 
электротравматизма на объектах достигается выполнением следующих меро-
приятий: 
- устройством электроустановок таким образом, чтобы обеспечивалась 
недоступность прикосновения человека к токоведущим частям, находящимся 
под напряжением; 
- устройством защитного заземления; 
- защитой от перехода высокого напряжения в сеть низкого напряжения; 
- применением защитных средств при обслуживании электроустановок; 
- проведением планово-предупредительных ремонтов и профилактиче-
ских испытаний устройством зануления; 
- применением специальных схем защитного отключения; 
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- электрооборудования, аппаратов, сетей, находящихся в эксплуатации; 
- организационными и техническими мероприятиями по обеспечению 
безопасности при проведении переключений и ремонтных работ; 
- специальным обучением лиц, обслуживающих электроустановки. 
Во время работы установки и пробного ее пуска запрещается прика-
саться к кабелю. Не допускается проведение каких-либо работ на кабеле при 
спускоподъемных операциях. Защитой от прикосновения к токоведущим ча-
стям является изоляция проводов, ограждения, блокировки и защитные сред-
ства. Электрозащитные средства предназначены для защиты людей от пора-
жения электрическим током. Средства защиты подразделяются на основные и 
дополнительные. К основным до 1000 В относятся: изолирующие клещи, ука-
затели напряжения, диэлектрические перчатки и монтерский инструмент с 
изолированными рукоятками. Дополнительные до 1000 В диэлектрические ка-
лоши, коврики и подставки. 
2. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования 
Возможность получить различного вида травму, возникает на всех эта-
пах полевых работ, но возрастание риска подвергнуться механическому воз-
действию, а в следствии, получить травму можно при погрузочно-разгрузоч-
ных, монтажно-демонтажных работах на скважине и др. 
Геофизическое оборудование и их эксплуатация должны соответство-
вать нормативным документам (ГОСТ 12.2.062-81 , ГОСТ 12.4.125-83 , ГОСТ 
12.2.003-91). 
Управление аппаратурой должно производиться лицами, имеющими на 
это право, подтвержденное соответствующими документами. Лица, ответ-
ственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования 
назначаются приказом начальника партии. Оборудование, аппаратура и ин-
струмент должны содержаться в исправности и чистоте, соответствовать тех-
ническим условиям завода - изготовителя и эксплуатироваться в соответствии 
с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации. Запрещается 
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применять не по назначению, а также использовать неисправные оборудова-
ние, аппаратуру, приспособления и средства индивидуальной защиты (рука-
вицы, спецобувь, спецодежда). Ремонт оборудования должен производиться в 
соответствии с положением. Ручной инструмент (кувалды, молотки, ключи, 
лопаты и т.п.) содержится в исправности. Инструменты с режущими кромками 
и лезвиями следует переносить и перевозить в защитных чехлах и сумках. Ра-
бочие и инженерно - технические работники, находящиеся на рабочих местах, 
обязаны предупреждать всех проходящих об опасности и запрещать им под-
ходить к аппаратуре, проводам и заземлениям. 
Правила техники безопасности при работах на бурящихся и действую-
щих скважинах 
1. Все работы должны производиться в строгом соответствии 
с утверждёнными проектами и с соблюдением «Единых правил без-
опасности при осуществлении геологоразведочных работ». 
2. Буровые установки (вновь построенные после переезда или 
передвижные, подвергнувшиеся ремонту) должны запускаться в экс-
плуатацию только после приёмки их комиссией. Комиссия назначается 
руководителями геологоразведочной экспедиции. По прохождении экс-
педиции составляется акт, заверяющий, что малогабаритная буровая 
установка готова к началу работы и сможет осуществлять её в соответ-
ствии со сводом «Единых правил безопасности при осуществлении гео-
логоразведочных работ». При приёмке бурильной установки, которой 
предстоит забуривание на глубину свыше 1200 метров, в составе ко-
миссии должны присутствовать представители Госгортехнадзора. 
3. Абсолютно все рабочие, принимающие участие в буровых 
работах, должны в обязательном порядке пройти медосмотр, в ходе ко-
торого должны учитываться условия их работы, а также профиль их де-
ятельности. Допускать к работе лиц, по состоянию здоровья не способ-
ных выполнять свои служебные обязанности, запрещается. 
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4. К манипуляциям с буровым оборудованием, а также к об-
служиванию силовых агрегатов буровых установок, насосов, электро-
станций и прочего бурового оборудования и инструмента не допуска-
ются лица, не имеющие соответствующего удостоверения. Передача 
обслуживания и управления буровым оборудованием лицам, не имею-
щим на это прав, является грубым нарушением техники безопасности. 
5. Рабочие допускаются к выполнению работ только после за-
вершения обучения технике безопасности и сдачи соответствующих 
экзаменов. Рабочим, которым предстоит осуществлять подземные ра-
боты, в обязательном порядке необходимо пройти курс по пользова-
нию самоспасателем. 
6. При внедрении новых методов труда или технологических 
процессов, равно как и при внедрении новых механизмов, инструмен-
тов и других видов бурового оборудования, все рабочие обязаны про-
ходить дополнительный инструктаж. 
7. Независимо от успешности проведения работ и используе-
мого бурового инструмента, повторный инструктаж всех рабочих дол-
жен проводиться два раза в год. 
8. Прохождение повторного инструктажа должно регистриро-
ваться в «Книге инструктирования рабочих по технике безопасности», 
а сама книга должна храниться у начальника отряда (руководителя ра-
бот) или же у инженера рабочих по технике безопасности. 
9. Продолжительность предварительного обучения рабочих 
назначается главным инженером и может зависеть от характера выпол-
няемых на объекте буровых работ. 
10. По окончании предварительного обучения каждый сотруд-
ник переходит под руководство опытного рабочего и работает в каче-
стве ученика в течение срока, утверждённого программой обучения на 
производстве. За этот срок ученик должен не только повысить свою 
квалификацию, но и в полном объёме усвоить правила безопасности 
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производимых работ. После этого ему предстоит сдать экзамен по 
своей специальности и получить на руки документ, удостоверяющей 
его право на осуществление манипуляций с буровым оборудованием. 
11. Состав принимающей испытания экзаменационной комис-
сии формируется начальником партии. 
12. Каждый рабочий должен выполнять только тот вид дея-
тельности, по которому он прошёл обучение. Без переквалификации и 
прохождения инструктажа по технике безопасности его перевод в дру-
гие сферы недопустим. 
13. Прежде чем начать работу, машинист малогабаритной бу-
ровой установки на гусеничной базе должен проверить исправность 
двигателя, бурового насоса, а также всех предохранительных устройств 
бурового оборудования. 
14. Запрещается: запускать буровое оборудование до полного 
устранения неисправности; оставлять работающую буровую установку 
без присмотра; снимать и надевать приводной ремень без остановки 
двигателя; запускать буровой насос без ограждения ремня; во время ра-
боты лебёдки браться руками за канат; запускать оборудование, остав-
ляя на валу лебёдки рукоятку ручного подъёма; запускать силовой аг-
регат, когда фрикцион станка включен; запускать буровое оборудова-
ние без ограждения муфты, шпинделя и других движущихся частей. 
15. Машинист, сдающий смену, должен известить обо всех об-
наруженных в ходе работы неполадках принимающего машиниста. 
Кроме того, все неполадки должны быть отмечены буровым мастером 
в журнале сдачи-приёмки смены. 
16. В случае обнаружения малейшей опасности для рабочих, 
помощник бурового мастера или сам мастер лично обязаны незамедли-
тельно принять меры. Если же ликвидировать опасность нет возможно-
сти, работу бурового оборудования необходимо прекратить, после чего 
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эвакуировать персонал в безопасное место и немедленно известить 
начальника отряда, прораба или старшего мастера. 
17. О чрезвычайном прекращении работ и о ликвидации по-
ломки буровой мастер должен отчитаться в журнале сдачи-приёмки 
смены. 
18. Наличие журнала замечаний по технике безопасности явля-
ется строго обязательным. Руководитель рабочего процесса (начальник 
отряда, буровой мастер, прораб) обязан по крайней мере один раз в де-
каду проверять соблюдение техники безопасности на местах, а о ре-
зультатах проверки отчитываться в журнале замечаний. 
19. Все члены тех. персонала должны быть укомплектованы 
спецодеждой и всеми необходимыми средствами защиты: касками, ди-
электрическими перчатками, защитными очками, предохранительными 
поясами, рукавицами. Спецодежда подбирается исходя из специфики 
деятельности рабочего. 
20. Все металлические конструкции малогабаритной буровой 
установки должны быть заземлены. Все применяемые для заземления 
устройства должны соответствовать требованиям, выдвигаемым разде-
лом «Электротехническое хозяйство» техники безопасности. В непо-
средственной близости от пусковой аппаратуры всегда должны нахо-
диться защитные средства (диэлектрические перчатки и резиновые ков-
рики). 
21. При осуществлении бурения близ объектов, являющихся 
потенциальным источником угрозы для работников (высоковольтные 
линии электропередач, нефте- и газопроводы) должны быть приняты 
дополнительные меры предосторожности. Персонал должен быть в 
обязательном порядке предупреждён об опасности. 
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22. Ключи, молотки, кувалды, ломы и другой ручной инстру-
мент следует содержать в полной исправности. Все инструменты, обо-
рудованные рукоятями, должны быть прочно укреплены на них. Произ-
водить работы неисправным инструментом категорически запрещается. 
23. Если рабочий инструмент применяется на высоте более 2 
метров над уровнем земли, то его необходимо переносить в специаль-
ных сумках, а в процессе работы привязывать. 
24. Если того требует специфика работ, следует производить 
удлинение рукояток ключей. Оно может быть осуществлено посред-
ством надевания на них бесшовных патрубков. Общая длина плеча при 
этом не должна превышать 2 м. 
25. Если работа проводится на высоте 2 метра от земли, то ра-
бочие места должны быть в обязательном порядке оборудованы пло-
щадками с мостиками, иметь лестницы и перила. При осуществлении 
работ на высоте свыше 3 метров все рабочие должны надевать предо-
хранительные пояса. Работать на высоте запрещается при плохих по-
годных условиях (ливень, гроза, порывистый ветер силой от 5 баллов, 
сильный снегопад). 
26. Работая на высоте, рабочим категорически воспрещается 
перебрасывать инструмент друг другу. По завершении смены весь 
вспомогательный буровой инструмент должен быть убран на место. 
27. Рабочие помещения стационарных буровых установок в 
обязательном порядке должны быть оборудованы противопожарным 
инвентарём. 
28. На всех рабочих местах должны быть вывешены таблички, 
предупреждающие об опасности, а также сопутствующие инструкции и 
знаки. 
29. На всех без исключения производственных объектах буро-
вой вышки должны быть медицинские аптечки. Они должны содержать 
бинт, йод, вату и подробные инструкции по оказанию первой помощи. 
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30. Посторонние лица не должны допускаться на объект. Вход 
во все производственные помещения (буровые установки, насосные 
станции, передвижные электростанции) должен осуществляться по 
пропускам. 
31. Запрещается допускать к выполнению работы лиц, пребы-
вающих в нетрезвом состоянии. 
32. Все связанные с производством несчастные случаи должны 
расследоваться в соответствии с регламентом. 
6.3 Экологическая безопасность 
Рассмотрим экологическое влияние на общество и природу нефтегазо-
вой отрасли, являющейся базовой для энергетики России. 
Так один из продуктов переработки нефти - трансформаторное масло - 
является опасным, токсичным, канцерогенным веществом - это полихлориро-
ванный бифенил. Опасный сам по себе, он, в определенных условиях, стано-
виться источником одних из самых опасных современных токсичных биоак-
кумулированных веществ длительного действия (полупериод распада - 10 
лет) - диоксинов. По поражающей силе один из диоксинов мало уступает со-
временным боевым отравляющим веществам, являясь часто их эквивалентом. 
Чрезвычайная опасность их состоит в том, что, накапливаясь в жировых тка-
нях организма, они не выводятся из него, и подавляют репродуктивную 
функцию всего живого, тем самым, являясь генетическим оружием. 
Сырая нефть и природный газ также являются экологически опасными 
веществами; попадая в воздух, воду, почву они наносят огромный ущерб 
всему живому. Действие на организм паров сырой нефти непостоянно и зави-
сит от её состава. Нефть, бедная ароматическими углеводородами, по дей-
ствию приближается к бензинам. Пары сырой нефти малотоксичны. Большее 
воздействие оказывает соприкосновение с жидкой нефтью кожи человека, 
вследствие чего могут возникать дерматиты и экземы.  
О прямом ущербе от разливов нефти и выбросов газа при авариях тру-
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бопроводов, танкеров и других объектов, участвующих в процессе транс-
порта и переработки нефти и газа, широко известно.  
На рассматриваемой буровой используется обваловка каждого куста-
скважины добычи нефти. При аварийной ситуации, при попадании в почву 
нефти используются установки для очистки почвы от нефтяных примесей. 
В каждом цехе подготовки переработки нефти (ЦППН) используется 
шламовое хозяйство. Шламовая установка напоминает стиральную машину, 
где загрязненная почва проходит все стадии очистки от нефти. Очищенную 
землю можно использовать в качестве обваловки на кустах. 
Контроль за состоянием природной среды организуется службами (от-
делами, ответственными за охрану окружающей среды инженерами) пред-
приятием и его подразделений, осуществляется контроль методом прибор-
ных измерений лабораториями подразделений. 
Промысловые объекты и установки, технологический процесс в кото-
рых связан с выделением газа, копоти, пыли и других вредных веществ, сле-
дует располагать по отношению к жилому району с подветренной стороны с 
учетом господствующего  направления  ветра  и  отделять  от  границ жилых  
районов   санитарно-защитными зонами (разрывами).            
Ширина санитарно-защитной зоны для жилых районов устанавлива-
ется согласно действующим санитарным нормам. В отдельных случаях по со-
гласованию с органами Государственного санитарного надзора допускается 
уменьшение ширины санитарно-защитной зоны в зависимости от степени 
ослабления или полной ликвидации вредных факторов. 
 В санитарно-защитной зоне между жилыми районами и объектами 
нефтегазо-добычи допускается размещать производственные объекты с мень-
шим, чем у данного объекта, классом вредностей при условии, что между 
размещаемыми объектами и жилыми районами будет сохранена требуемая 
санитарно-защитная зона.                                                                             
           Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустро-
ена и озеленена. 
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            Загрязненные производственные стоки при бурении, освоении, 
капитальном и текущем ремонтах скважин, деэмульсации нефти и при дру-
гих работах должны  собираться и отводиться для частичного или полного 
обезвреживания или закачки в поглощающие скважины. Для этого все про-
мысловые объекты согласно проекту должны быть оборудованы постоян-
ными или временными сооружениями - обвалованиями, сборными канавами, 
котлованами, ловушками, очистными установками, поглощающими скважи-
нами и т. п. До осуществления этих мероприятий ввод объектов в эксплуата-
цию запрещается .                                                                                  
Сбор, хранение и утилизация отходов производства. Отходы подразде-
ляются на промышленные (нефтешламы, масла, резина, ветошь и др.) и быто-
вые отходы (от жизнеобеспечения человека: столовые, вагончики-бытовки и 
др.). Отходы должны сортироваться и собираться по видам и классу опасно-
сти в контейнеры, которые находятся на специальных площадках. Отходы 
учитываются и сдаются на полигоны и свалки для утилизации или захороне-
ния. Отходы бурения (буровой шлам, буровые сточные вода, отработанный 
буровой раствор) размещается в шламовый амбар, специальное сооружение 
для размещения и утилизации отходов бурения расположенное на землях 
краткосрочного пользования. Жидкая фаза отходов бурения утилизируется в 
систему нефтесбора, шламовый амбар рекультивируется либо методом лик-
видации, либо методом лесной рекультивацией (посадка саженцев древесных 
растений). Земли сдаются в Гослесфонд. Размещение и сброс других видов 
отходов и технологических жидкостей в шламовый амбар запрещен и счита-
ется экологическим правонарушением, за которое на виновника налагается 
административный штраф, рассчитывается ущерб и сверхлимитные платежи. 
Для сбора нефти с загрязненных мест имеется различное нефтесборное обо-
рудование, начиная с откачивающих агрегатов до зарубежной техники - неф-
тесборщики различных принципов действия . Для утилизации существуют 
установки по переработке нефтешламов, нефтезагрязненных грунтов в НГДУ 
и СУХТП 
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6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Буровые установки относится к категории А . Категория производства 
по степени опасности поражения молнией - II.  
Пожарная профилактика промышленных объектов  заключается в сле-
дующем: 
- предотвращении образования горючей среды (регламентирование до-
пустимой концентрации горючих веществ в воздухе, нормирование концен-
трации кислорода или другого окислителя в газе), а также ограничении горю-
чести обращающихся в производстве веществ, материалов, оборудования и 
конструкций; 
- предотвращении образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания; 
- поддержании температуры горючей среды ниже максимально допу-
стимой до горючести; 
- поддержании давления в горючей среде ниже максимально допусти-
мого до горючести;                                                
- уменьшении определяющего размера горючей среды ниже макси-
мального по горючести. 
Эти профилактические мероприятия обеспечиваются: 
-  строгим соблюдением нормативов пожарной безопасности, обуче-
нием персонала, пропагандой основ пожарной профилактики на предприя-
тиях; 
-  применением широкого комплекса организационно-технических ме-
роприятий; 
-  правильной планировки предприятий и цехов; применения огнестой-
ких материалов для строительных конструкций и ограничения использования 
пожароопасных веществ; 
-  автоматизации и механизации пожароопасных производственных 
процессов; 
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-  герметизации оборудования и технологических линий и др.                  
На стадии проектирования БУ, учитываются требования соответствую-
щих нормативных документов, регламентирующих меры пожарной профи-
лактики. К таким документам относятся: СНиП «Противопожарные требова-
ния. Основные положения проектирования», СНиП «Производственные зда-
ния промышленных предприятий. Нормы проектирования», ПТУСП («Про-
тивопожарные технические условия строительного проектирования») пред-
приятий нефтегазодобывающей промышленности, «Правила пожарной без-
опасности в нефтяной промышленности», нормы и правила устройства про-
изводственной вентиляции, отопления, электрического освещения и др. 
Предотвращение распространения пожара должно обеспечиваться: 
- устройством противопожарных преград (стен, зон, поясов, защитных 
полос); 
- установлением предельно допустимых площадей противопожарных 
отсеков и секций; 
- устройством аварийного отключения и переключения аппаратов и 
коммуникаций; 
- применением средств, предотвращающих розлив и растекание жидко-
стей при пожаре; 
- применением огнепреграждающих устройств (огнепреградителей, за-
творов, клапанов, заслонок и т. п.); 
- применением разрывных предохранительных мембран на аппаратуре 
и коммуникациях;                                                                                       
- вокруг предприятия и производственных объектов (БУ) устраиваются 
дороги для подъезда пожарных машин и доступа пожарных к любой точке 
объекта, что способствует быстрой локализации пожара.               
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются 
открытый огонь и искры; повышенная температура воздуха, предметов и т. 
п.; токсичные продукты горения; дым; пониженная концентрация кислорода; 
обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; взрыв. 
 104 
Пребывание в горящем здании людей не принимающих непосредствен-
ного участия в тушении пожара и лишенных средств зашиты, становится 
опасным уже при температуре окружающей среды выше 6ОºС, при задым-
ленности, затрудняющей ориентирование в пространстве, снижении содержа-
ния кислорода в помещении до 17 - 18%, поэтому люди должны иметь воз-
можность эвакуироваться из здания. Ниже на рисунке 38 представлен пред-













6.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасно-
сти. 
Трудовые отношения работников регулируются трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, приказами, инструкциями и иными локальными 
нормативными актами. 
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Обслуживающий персонал работает на открытом воздухе, вахтовым ме-
тодом, нередко при неблагоприятных метеорологических условиях. Работы 
вахтовым методом проводятся согласно ТК РФ глава 47. 
К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться ра-
ботники в возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие противопока-
зания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ 
на объекте и время междусменного отдыха. 
Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В ис-
ключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты мо-
жет быть увеличена работодателем до трех месяцев с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
Для обеспечения нормального проведения работ проводятся организа-
ционные и технические мероприятия по обеспечению безопасности. 
При проведении монтажных и ремонтных работ должны соблюдаться 
следующие требования: 
1. Размещение элементов, узлов и агрегатов в подъемнике должно быть 
удобным для осмотра, ремонта и настройки. 
2. Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с 
действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок по-
требителей (ПТЭ)» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТБ)», для взрывоопасных зон в соответ-
ствии с инструкциями по монтажу электрооборудования силовых и освети-
тельных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74. 
2. Пульты управления должны быть установлены в местах, удобных для 
управления механизмами и наблюдения за ходом технологического процесса. 
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З. Щит управления должен быть, по возможности, установлен недалеко 
от технологического оборудования с целью экономии кабельной продукции. 
4. Монтаж и маркировку внешних электрических цепей вести в строгом 
соответствии со схемами подключения. 
5. В щите управления для снижения действия помех необходимо при 
прокладке слаботочных цепей управления систем автоматического регулиро-
вания осуществлять попарную скрутку проводов с шагом 10...20 мм, прокла-
дывая их отдельно от остального монтажа. 
6. Слаботочные цепи управления внешних соединений вести специаль-
ным кабелем со скруткой жил или скрученными проводами с шагом 10...20 
мм, удаленными на расстояние не менее 70 см от силовых цепей. 
7. Подключение проводов связи к измерительному шунту тока нагрузки 
следует производить таким образом, чтобы они совместно с шунтом образо-
вывали виток с минимальной площадью. 
Также при осуществлении монтажа и настройки электропривода необ-
ходимо соблюдать следующие указания мер безопасности: 
1. При ведении наладочных и ремонтных работ в шкафах электропри-
вода без снятия напряжения бригада должна состоять не менее чем из двух 
лиц, включая производителя работ. 
2. Работа в шкафах ЭП без снятия напряжения должна производиться в 
диэлектрических перчатках и на диэлектрических ковриках или в богах. За-
щитные средства должны быть проверены по нормам и в сроки, указанные в 
ПТЭ и ПТБ. 
3. Производить обслуживание ЭП можно только специально обученным 
электротехническим персоналом, достигшим 18-летнего возраста, прошед-
шим проверку знаний ТБ и допущенным к работе в электроустановках до 1000 
В. 
4. Следует запирать шкаф ЭП специальным ключом после окончания ра-
бот. 
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5. Выдвигать и вставлять ячейки, устройства, заменять вышедшие из 
строя детали, выполнять все перепайки и подключения на панелях и клеммни-
ках следует только при отключенных переключателях напряжения собствен-
ных нужд и главных цепей. 
6. Иметь в виду, что при отключении автоматов силовых цепей и цепей 
собственных нужд, под напряжением остаются вводы этих цепей и цепи пита-
ния розеток и освещения. 
7. Пожаробезопасностъ ЭП обеспечивается применением пожаробез-
опасных материалов, наличием защит, предотвращающих перегрев элементов 
изделия. 
8. Каждый шкаф ЭП при номинальном токе до 200 А включительно дол-
жен быть заземлен через один заземляющий зажим, при токе 320 А и выше ― 
через два зажима. 
Каждые три месяца для работников, обслуживающих электроустановки, 
производится общий инструктаж по технике безопасности, каждый год ― про-
верка знаний «Правила ПТЭ и ПТБ электроустановок» с соответствующей за-


















В ходе выполнения выпускной квалификационной работы рассчитаны 
параметры силовой цепи и цепи возбуждения, определены оптимальные па-
раметры настройки электропривода, рассчитаны статические и динамические 
характеристики. С помощью прикладных программ исследованы режимы ра-
боты привода в первой и второй зоне регулирования скорости и проанализи-
ровано влияние параметров электропривода на динамику системы. 
На основании приведённых исследований и расчетов показано, что дан-
ный электропривод бурового ротора удовлетворяет требованиям техниче-
ского задания и может быть использован в качестве электропривода враща-
теля буровой колонны с двухзонным регулированием скорости. 
В экономической части работы проведена оценка технико-экономиче-
ского обоснования выбора темы, приведён расчет затрат  на проектирование 
и проведение пусконаладочных работ электропривода бурового ротора, а 
также этапы их проведения. 
В работе также рассмотрены вопросы безопасности и экологичности, 
электробезопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности 















During performance of final qualifying work the parameters of a 
power(force) circuit and circuits of excitation are designed, the optimum parame-
ters of adjustment of the electric drive are determined, are designed static and dy-
namic characteristics. With the help of the applied programs the modes of work of 
a drive in the first and second zone of regulation of speed are investigated and the 
influence of parameters of the electric drive on dynamics(changes) of system ana-
lysed. 
On the basis of the given researches and accounts is shown, that the given 
electric drive of a chisel rotor meets the requirements of the technical project and 
can be used as the electric drive of a rotor with two-zoned regulation of speed. 
In an economic part of work the estimation of the feasibility report of a choice of a 
theme is carried out(spent), the account of expenses on designing and realization of 
starting-up and adjustment works of the electric drive of a chisel rotor, and also 
stages of their realization is given. 
In work questions of safety and ecology, electrosafety and fire safety also 
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Принципиальная   схема электропривода ротора буровой установки БУ – 2900/200 
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Примечание: при наличии тока возбуждения 





            Имп.1
           Имп.2
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HL1 «Силовая цепь»








































































Примечание: невыделенными показаны 
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Iдв макс(   )
Iдв макс(   )
0
1,3 - Мдв нагр(   )
2,3 - Мдв нагр(   )

1,4 - Iэп макс(   )
2,4 - Iэп макс(   ) «срыв»
Пуск при Uзс=2В на холостом ходу
Пуск на максимальную скорость на холостом ходу
Пуск при Uзс =2В и максимальной нагрузке
Пуск на максимальную скорость при максимальной нагрузке
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






















10.4 /рад с 



















































































































Пуск на максимальную скорость и остановка при максимальной нагрузке























Стопорение при работе на максимальной скорости Мс=7000 Н м







































График проведения ПНР 
8 12 20 60 84 92 95 100
1,2,3,4
1,2,4
1,2,3,4
1,3
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4 1,2,3,4
Этапы ПНР
Время, ч
1
2
3
4
5
6
7
8
 
